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1. Zusammenfassung 

Das vorliegende Fachgutachten zur Wärmeplanung für die VG Neusorg bietet eine umfassende Analyse 

der aktuellen Wärmeversorgung sowie zukunftsorientierte Handlungsempfehlungen. Ziel der Unter-

ǎǳŎƘǳƴƎ ƛǎǘ ŜǎΣ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ ǳƴŘ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ [ǀǎǳƴƎŜƴ Ȋǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊŜƴΣ ŘƛŜ ȊǳǊ wŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ /hі-

Emissionen beitragen und die Energieversorgung langfristig sichern. Die Ergebnisse dieses Gutachtens 

bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen der Verwaltungsgemeinschaft in Bezug auf eine 

umweltfreundliche und wirtschaftliche Wärmeversorgung. 

Steckbrief 
Kommune 

 

Quelle: Hagar66 / Wikimedia (Ausschnitt) 

Name der 
Kommune: 

Verwaltungsgemeinschaft 
Neusorg 
 

PLZ 95700 (Neusorg) 
95704 (Pullenreuth) 
95682 (Brand) 
95683 (Ebnath) 

Bundesland: Bayern 
 

Landkreis: Landkreis Tirschenreuth 

Einwohner-
zahl: 

5.916 
 

Gemarkungs-
fläche: 

82 km² 

 

Bestandsanalyse 

Die Bestandsanalyse der Wärmeplanung bietet eine umfassende Übersicht über die derzeitige Wär-

meversorgung und -infrastruktur der Gemeinde. Sie untersucht die bestehenden Energiequellen, Ver-

brauchsdaten und Versorgungsstrukturen, um ein klares Bild der aktuellen Situation zu zeichnen. Die 

wichtigsten Ergebnisse der Bestandsanalyse sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Ergebnisse der Bestandsanalyse 

Ergebnisse Bestandsanalyse  

Endenergiebedarf zur Wärmebereitstellung 
(Referenzjahr 2023) 

82 GWh/Jahr 

Anteil des Wärmeverbrauchs nach Sektoren 
γ Wohnsektor 
γ Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Industrie 
γ Öffentliche Gebäude 
γ Sonstige 

 
78 % 
19 % 
2 % 
1 % 

Anteil des Wärmeverbrauchs nach Energieträgern 
γ Erdgas 
γ Heizöl 
γ Wärmenetze 
γ Biomasse 
γ Strom 

 
14 % 
57 % 
3 % 

24 % 
2 % 



 

 

 

Fachgutachten 

Seite 9 

 

Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
Fachgutachten 
 
Maßnahmenkatalog kommunale Wärmeplanung - Entwurf 
 

Anteil des Wärmeverbrauchs 
γ fossil 
γ erneuerbar 

 
72 % 
28 % 

Anteil der Gebäude vor 1979 
(vor der 1. Wärmeschutzverordnung) 

67 % 

Wärmenetze 
γ Anzahl Wärmenetze 
γ Anzahl Anschlussnehmer 
γ Anteil erneuerbare Energien 

 
1 

52 (bereits 77 erschlossen) 
100 % 

Gasnetze 
γ vollständig erschlossen: Brand (Kernort) 
γ nicht erschlossen: alle anderen Teile der VG 

 
 
 

 

Potenzialanalyse 

Die Potenzialanalyse im Rahmen der Wärmeplanung konzentriert sich auf die Ermittlung der auf der 

Gemarkungsfläche vorhandenen erneuerbaren Energien und Abwärmepotenziale. Ziel dieser Untersu-

chung ist es, die verfügbaren Ressourcen wie Solarthermie, Geothermie und Biomasse zu identifizieren 

und deren Nutzbarkeit für eine nachhaltige Wärmeversorgung zu bewerten. Die Ergebnisse der Ana-

lyse bieten die Grundlage zur Steigerung der Energieautarkie der Kommune (s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Ergebnisse der Potenzialanalyse 

  Bewer-
tung 

Kommentar 

W
ä
rm

e 

Biomasse + bereits genutzt. Zusätzliches Potenzial schwer planbar 
(Waldschäden und stoffliche Nutzung) 

Solarthermie-Dachanla-
gen 

++ sehr gutes Dachpotenzial identifiziert 

Solarthermie-Freiflä-
chenanlagen 

+ sehr viele gut geeignete Flächen. Kann idR nur sinnvoll 
in Verbindung mit einem Wärmenetz genutzt werden 

Oberflächennahe Ge-
othermie 

++ in den Kernorten und Ortsteilen größtenteils sehr gut 
möglich 

Tiefe Geothermie o keine Thermalwasservorkommen auf der Gemarkung. 
Geologisch bisher wenig vorhandene Messungen 

Abwärme Biogasanlagen o Wärmepotenzial der Holzgasanlage bereits im WN ge-
nutzt. Keine zusätzlichen Biogaspotenziale angegeben 

Abwärme Abwasser -  

Abwärme Unternehmen o geringe bzw. nicht quantifizierbare Potenziale vorhan-
den, die außerhalb der Eignungsgebiete liegen 

Flüsse und Seen o Nur geringes Potenzial durch die Fichtelnaab verfügbar 

Umgebungsluft ++ unbegrenzt verfügbar 

Wasserstoff o Potenzial derzeit unbekannt. 

S
tr

o
m

 

PV-Dachanlagen ++ sehr gutes Dachpotenzial identifiziert 

PV-Freiflächenanlagen ++ sehr viele gute geeignete Flächen identifiziert 

Windkraftanlagen + gut geeignete Vorranggebiete gemäß Regionalplan 

Wasserkraftanlagen - kein zusätzliches Potenzial gemäß Energieatlas 

Biogasanlagen o Biogaspotenzial bereits gut ausgeschöpft 

++ sehr gut, + gut, o neutral/ unbekannt/ sehr gering, - kein Potenzial 
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Wärmeversorgungsgebiete 

Die Beschreibung von Wärmenversorgungsgebieten beinhalten die Abgrenzung und Bewertung von 

Gebieten, die sich besonders für den Aufbau und Betrieb von Wärmenetzen eignen. Grundlage hierfür 

sind technische, wirtschaftliche und ökologische Kriterien, wie beispielsweise die Siedlungsdichte, der 

Wärmebedarf, die Potenziale erneuerbarer Energien sowie infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Pa-

rallel dazu werden Gebiete identifiziert, in denen Einzelversorgungslösungen ς etwa durch Wärme-

pumpen oder Biomasseheizungen ς die bessere Alternative darstellen. 

Die Festlegung dieser Versorgungsgebiete erfolgt im Rahmen eines intensiven Abstimmungsprozesses 

mit der kommunalen Verwaltung, lokalen Energieversorgern und weiteren relevanten Akteuren. Ziel 

ist es, eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Wärmeversorgungsstrategie zu entwickeln, die den 

lokalen Gegebenheiten gerecht wird und die Klimaziele der Kommune unterstützt. 

In der folgenden Karte (Abbildung 1) werden die derzeit identifizierten Wärmeversorgungsarten je 

Teilgebiet dargestellt. Die Wärmenetzgebiete sind in unterschiedlichen Prioritäten eingeteilt. Gebiete 

mit Priorität 1 sollen demnach als erstes entwickelt werden.  

 

Abbildung 1: Wärmeversorgungsgebiete der VG Neusorg 
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Szenarien 

Das Zielszenario für das Jahr 2040 erfordert größte Anstrengungen für die Kommune, die Unterneh-

men und die Bürger, letztlich für die Gesellschaft. Die folgende Tabelle stellt die Annahmen für eines 

der möglichen Zukunftsszenarien 2040 dar. Es ist wichtig zu betonen, dass neben diesem Szenario auch 

andere Entwicklungspfade denkbar sind, die durch verschiedene Faktoren wie technologische Entwick-

lungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Trends beeinflusst werden können. 

Tabelle 3: Leitplanken der Szenario-Erstellung 

Eckdaten Szenario 2040  

Endenergiebedarf zur Wärmebereitstellung Zieljahr 2040 66,5 GWh/Jahr 

Reduzierung des Wärmebedarfs bis 2040 u.a. durch 
γ Sanierungsquote bei Wohngebäuden 
γ Energetische Sanierung öffentliche Gebäude 
γ Einsparungen im Gewerbe und Industrie 

19 % 
2 % pro Jahr (rund 43 Gebäude) 
2 Gebäude pro Jahr (oder 682 m²) 
 40 % 

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Ener-
giemix von 28 auf 100 % durch 
γ Erhöhung Anteil Wärmenetze von 3 % auf 
 
 
γ Erhöhung Anteil Wärmepumpen in Wohngebäuden 

auf 
γ Erhöhung Anteil Solarthermie auf 
 
γ Nutzung Abwärmepotenziale 

 
 
20 % (entspricht 27 Hausanschlüsse, 
0,5 km Hauptleitung pro Jahr sowie 
0,5 MW Erzeugungsleistung pro Jahr) 
43 % (Umrüstung ca. 50 Wohnge-
bäude pro Jahr) 
8 % (nur dezentrale Versorgung, kein 
Zubau von Freiflächenanlagen) 
Keine Nutzung 

Für die Wärmeerzeugung benötigter Strombedarf 
Deckung (bilanziell) durch z.B. 
γ Zubau Windkraftanlagen oder 
γ Zubau PV-Freiflächenanlagen 

10,9 GWh/Jahr 
 
0,05 / Jahr 
0,9 ha/Jahr 
(entspricht 1,2 Fußballfeldern) 
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Wärmewendestrategie 

Die Wärmewendestrategie bildet die Grundlage für eine nachhaltige und sozial verträgliche Wärme-

versorgung in der Kommune. Sie konzentriert sich auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Steige-

rung der Energieeffizienz und die Entwicklung der zentralen Energieinfrastruktur. Konkrete Maßnah-

men wurden erarbeitet, priorisiert und in Zusammenarbeit mit Verwaltung und lokalen Akteuren zeit-

lich eingeordnet. Diese koordinierte Vorgehensweise stellt die Praxistauglichkeit und langfristige Trag-

fähigkeit der Strategie sicher, um die kommunalen Klimaziele zu erreichen. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Neusorg mit ihren Kommunen Brand, Ebnath, Neusorg und Pullenreuth 

setzt zahlreiche Maßnahmen zur Wärmewende um. Zentrale Punkte sind die Förderung der Gebäu-

desanierung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Bestehende Beratungsangebote für Gebäudeei-

gentümer sollen gebündelt, ausgebaut und über kommunale Plattformen zugänglich gemacht werden. 

Durch mehr Beratungskapazitäten und Kooperationen mit Partnern wie der Energieagentur sollen pri-

vate Investitionen in Effizienzmaßnahmen gesteigert werden. Für kommunale Gebäude wird eine lang-

fristige Sanierungsstrategie entwickelt, um bis 2040 den gesamten Gebäudebestand energetisch zu 

modernisieren. Der Ausbau von Windenergie, Photovoltaik ς inklusive PV-Parkplatz- und Agri-PV-Pro-

jekten ς sowie Freiflächen-PV wird gezielt vorangetrieben, begleitet von Bürgerbeteiligung und Infor-

mationsangeboten. In den Gemeinden sind Wärmenetzgebiete geplant, deren Machbarkeit und Wirt-

ǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘǳǊŎƘ {ǘǳŘƛŜƴ ƎŜǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭŜƴΦ 9ƛƴ α²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎǎ-KümmeǊŜǊά ǎƻƭƭ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘπ

zung der Maßnahmen koordinieren. Die interkommunale Zusammenarbeit bspw. über die ZENOB soll 

verstärkt genutzt werden und Synergien geschaffen werden. 

Tabelle 4: Priorisierte Maßnahmen 

Maßnahmentitel Initiator/ 
Verantwortlicher 

Vermittlung von Beratungsangeboten Wärmeplanungs-
αYǸƳƳŜǊŜǊά 

Festlegung eines Wärmeplanungs-αYǸƳƳŜǊŜǊǎά Bürgermeister mit 
kommunalpolitischem 
Beschluss 

Machbarkeitsstudien Wärmenetzgebiete 
(Brand, Ebnath, Neusorg) 

Wärmeplanungs-
αYǸƳƳŜǊŜǊά 

Schaffung Informationsangebote zum Thema Agri-PV 
(Pullenreuth) 

Wärmeplanungs-
αYǸƳƳŜǊŜǊά 
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2. Vorbemerkungen und Ziele 

Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende und dient der langfris-

tigen Sicherstellung einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Wärmeversorgung. 

Grundlage hierfür ist das Bundes-Wärmeplanungsgesetz (WPG), das am 1. Januar 2024 in Kraft getre-

ten ist. Dieses Gesetz verpflichtet die Kommunen, eine strategische Wärmeplanung zu erstellen, und 

legt die methodischen Anforderungen sowie Verfahrensschritte fest. Konkretisiert wurden die Vorga-

ōŜƴ ƛƳ α[ŜƛǘŦŀŘŜƴ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎά des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

sowie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). 

Neben den bundesrechtlichen Vorgaben sind auch die landesspezifischen Regelungen relevant.  

In Bayern wurde das Bundes-Wärmeplanungsgesetz durch eine Landesverordnung umgesetzt, die am 

18. Dezember 2024 vom Ministerrat beschlossen wurde. Diese Verordnung stellt die Machbarkeit in 

den Vordergrund und betont die Freiwilligkeit vor Zwang. Die Städte und Gemeinden haben ab 2025 

die volle Planungshoheit, um die Vorgaben des Bundes effektiv und vernünftig umzusetzen. Der Frei-

staat unterstützt seine Kommunen dabei finanziell und durch Beratungsangebote, beispielsweise 

durch die Bereitstellung gemeindescharfer Daten zu den Wärmebedarfen. 

Die Wärmeplanung hat das Ziel, eine nachhaltige, effiziente und klimafreundliche Wärmeversorgung 

in Kommunen sicherzustellen. Dazu sollen erneuerbare Energien und Abwärme integriert sowie die 

Energieeffizienz gesteigert werden, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Klimaziele zu 

erreichen. Durch eine strategische Planung wird der Ausbau von Wärmenetzen gefördert und die Inf-

rastruktur langfristig optimiert, um Investitionen zielgerichtet und kosteneffizient zu steuern. Gleich-

zeitig trägt die Wärmeplanung zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bei und schützt Ver-

braucher vor steigenden Energiepreisen. Kommunen erhalten mit der Wärmeplanung ein zentrales 

Steuerungsinstrument, das Transparenz schafft und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Politik, 

Wirtschaft und Bürger bietet. Dabei wird besonderer Wert auf soziale Verträglichkeit gelegt, um eine 

bezahlbare und zukunftssichere Wärmeversorgung für alle sicherzustellen. 
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3. Beteiligungskonzept 

Die Übersicht über relevante Akteure und ihre Rolle im lokalen Akteursgefüge ist ein zentraler Baustein 

für jeden Wärmeplan. Dabei ist jedes Vorhaben individuell zu betrachten und muss lokale Gegeben-

heiten sowie Akteurskonstellationen berücksichtigen. Eine Akteursanalyse steht dabei immer am An-

fang eines Beteiligungskonzeptes und dient der fundierten Vorbereitung der gesamten Akteursbetei-

ligung. 

Die folgenden Akteursgruppen stehen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung im Fokus:  

1. Lokale politische Ebene (Gemeinderäte): regelmäßige Information; müssen den Prozess und 

dessen Ergebnisse mittragen; Unterstützung des Vorhabens durch Reflexion und 

Multiplikation; sind für die spätere Umsetzung und Verstetigung der politischen Maßnahmen 

entscheidend 

2. Kommunalverwaltung: Mitwirkung der Mitarbeitenden vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen 

fachlichen Zuständigkeit und ihres lokalen Wissens; gute Vernetzung ist Voraussetzung für die 

Umsetzung und Verstetigung des kooperativen Prozesses 

3. Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber: direkter Kontakt für Daten- und 

Potenzialanalyse sowie Maßnahmenentwicklung und -umsetzung wichtig; Commitment für 

den Prozess neben eigener Agenda; kooperative Zusammenarbeit aufgrund des gleichen 

Projektziels erfolgsentscheidend 

4. Lokale Interessensgruppen (z. B. lokale Wirtschaftsverbände, Gewerbe, Gebäudeeigentümer 

etc.): Sensibilisierung und Mehrwert für den Prozess der Wärmeplanung aufzeigen. 

Ein Beteiligungskonzept ist essenziell für die Wärmeplanung, da es die Einbindung fachlicher Exper-

tise, den Austausch mit relevanten Akteuren und die Kommunikation während des gesamten Prozes-

ses strukturiert. Neben der methodischen Bedeutung trägt es maßgeblich zur Akzeptanz der Pla-

nungsergebnisse bei. Ein offener Dialog auf Augenhöhe stärkt das Vertrauen in die Wärmeplanung, 

hilft Konflikte frühzeitig zu vermeiden oder zu lösen, fördert den transparenten Informationsfluss 

und erhöht letztlich die Zustimmung zur Umsetzung des Wärmeplans. 

3.1. Prozess-Schritte und Beteiligungskonzept 

Die Wärmeplanung ist über das Wärmeplanungsgesetz in klare und vorgegebene Prozessschritte un-

tergliedert. Das Beteiligungskonzept beinhaltet während des gesamten Bearbeitungsprozesses die Ein-

beziehung der verschiedenen Akteursgruppen, indem regelmäßig Zwischenergebnisse präsentiert und 

diskutiert werden. 

Die verschiedenen Ebenen der Beteiligung sind über- und unterhalb der Prozessschritte dargestellt. 

Die Kreise markieren dabei wichtige Meilensteine der Beteiligung in Form von Pressemitteilungen 

(PM), Präsentationen im Gemeinderat (GR), Workshops (WS) oder Online-Terminen (Abbildung 2). 

Die Grafik zeigt dabei in der oberen Reihe die kontinuierliche organisatorische und inhaltliche Bearbei-

tung durch das Steuerungsteam. Parallel dazu sind die fachliche, politische und öffentliche Beteiligung 

verortet. Diese erfolgen jeweils synchron zu den inhaltlichen Bearbeitungsschritten. Öffentlichkeitsbe-

teiligungen wie eine Offenlage oder die öffentliche Gemeinderatssitzungen sind explizit im Prozess 
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vorgesehen. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten frühzeitig und kontinuierlich eingebunden wer-

den. 

 

Abbildung 2: Prozess-Schritte und Beteiligung der verschiedenen Akteursebenen 

3.2. Beteiligte Akteure 

Das Beteiligungskonzept für die kommunale Wärmeplanung umfasste im Wesentlichen die enge Ein-

bindung der folgenden Akteursgruppen: 

Steuerungskreis 

Der Steuerungskreis setzt sich aus Vertretern der Verwaltungsgemeinschaft und endura kommunal 

GmbH als Dienstleister für die Erstellung des Wärmeplans zusammen. Im Steuerungskreis erfolgte die 

Projektsteuerung und die Einbindung der Fachbereiche Gemeindeverwaltungen. Um eine gute Pro-

jektsteuerung sicherzustellen, kam der Steuerungskreis im 2 bis 4-wöchigen Rhythmus zusammen. 

Facharbeitsgruppe 

Mit der Facharbeitsgruppe wurde die Wärmeplanung aus technisch-ökonomischer Sicht in Workshops 

entwickelt und mögliche Umsetzungen vor allem bezüglich Wärmenetzen diskutiert. Sie setzte sich aus 

denjenigen Akteuren zusammen, die die Wärmeplanung schlussendlich auch technisch umsetzen bzw. 

deren Geschäftsmodell sie konkret betrifft. Außerdem war mit den Bürgermeistern auch die politische 

Ebene vertreten. Diese Beteiligung verfolgte das Ziel, die Umsetzer aktiv bei der Entwicklung mitein-

zubinden und deren Planungen im Wärmeplan zu berücksichtigen, um somit die Akzeptanz hinsichtlich 

der Maßnahmen zu steigern und bereits die Umsetzung vorzubereiten. 

Kommunale Politik 

Um die kommunalen Entscheidungsträger fachlich zu informieren und zu beteiligen, werden die Bür-

germeister in den Fachworkshops beteiligt. Zum Abschluss der Wärmeplanung erfolgt die Vorstellung 

der Ergebnisse in einer gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte.  

Wirtschaft 

Die größten Unternehmen der Verwaltungsgemeinschaft wurden über einen Fragebogen in die Wär-

meplanung einbezogen (s.a. Kapitel Bestands- und Potenzialanalyse). 
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Tabelle 5: Übersicht der aktiven Akteure/ Akteursgruppen 

Gemeinde / Unternehmen Amt/ Abteilung/ Funktion 

S
te

u
e

ru
n
g
s
k
re

is 

F
a
c
h

a
rb

e
it
s
g

ru
p
p
e 

K
o

m
m

u
n
a

lp
o

lit
ik 

Gemeinde Brand Bürgermeister  x x 

Gemeinde Ebnath Bürgermeister  x x 

Gemeinde Neusorg Bürgermeister  x x 

Gemeinde Pullenreuth Bürgermeister  x x 

Verwaltungsgemeinschaft Neusorg Geschäftsstellenleitung x   

Stromnetzbetreiber Bayernwerk / SWW  x  

Gasnetzbetreiber Bayernwerk  x  

Wärmenetzbetreiber Stadtwerke Wunsiedel (SWW)  x  
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3.3. Projekt-Meilensteine 

Die Projekt-Meilensteine der kommunalen Wärmeplanung sind eng mit den Terminen zur Abstimmung 

mit den verschiedenen Akteursgruppen verknüpft. Bereits zu Beginn des Projekts werden politische 

Entscheidungsträger im Projekt-Kick-Off über Ziele und Rahmenbedingungen informiert. Parallel dazu 

wird die Öffentlichkeit durch Pressemitteilungen oder Informationsveranstaltungen frühzeitig infor-

miert. Zu den zentralen Etappen zählen die Fachworkshops mit Energieversorgern und weiteren Akt-

euren, die meist ab Mitte der Projektlaufzeit eingeplant werden. Es folgen verschiedene Abstimmungs-

termine der erarbeiteten Ergebnisse auf Fachebene sowie mit den politischen Entscheidern. Die Ein-

bindung der Öffentlichkeit zum Projektende erfolgt durch eine abschließende Informationsveranstal-

tung, bei der das finale Konzept der kommunalen Wärmeplanung präsentiert wird. Hier werden die 

Ergebnisse des gesamten Prozesses verständlich aufbereitet und die geplanten Maßnahmen sowie de-

ren Auswirkungen auf die lokale Energieversorgung vorgestellt. 

Tabelle 6: Projekt-Meilensteine für die jeweiligen Akteursgruppen 

 Meilenstein 

S
te

u
e

ru
n

g
sk

re
is 

F
a

ch
e
xp

e
rt

e
n 

K
o

m
m

u
n

a
lp

o
lit

ik 

Ö
ff

e
n

tli
ch

ke
it 

Datum 

Projekt-Kick-Off x   x   12.11.24 

Pressemitteilung Projektstart       x 31.12.24 

Einführung GIS-Tool x    24.06.25 

1. Fachworkshop x  x x    03.07.25 

Abstimmung Wärmenetzgebiete x x     07-2025 

2. Fachworkshop  x x x   26.09.25 

Gemeinderatsbeschluss Zwischenbericht   x  15.09.25 

Abstimmung Maßnahmen/Ergebnisse x    x    10-2025 

Ergebnispräsentation gemeinsame Sit-
zung der Gemeinderäte 

  x  03.11.25 

Offenlage    x 12.11.25 bis 12.12.25 

Beschluss Gemeinderäte   x x Vsl. 01/02-25 
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4. Datenerhebung  

Für die kommunale Wärmeplanung werden zahlreiche Daten aus unterschiedlichen Quellen benötigt 

(s. Abbildung 3). Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) ermächtigt die Verwaltungsgemeinschaft VG 

Neusorg Daten von den Energieversorgern, Schornsteinfegern und den Gewerbe- und 

Industriebetrieben zu erheben und auszuwerten [WPG §10 und §11]. 

 

Abbildung 3: Datenquellen der kommunalen Wärmeplanung 

Die Datenerhebung erfolgte auf Basis des §10 und §11 des Wärmeplanungsgesetzes vom 1.1.2024. Zur 

Sicherstellung des Datenschutzes wurde ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 

Abs. 2 - 4 DGSVO abgeschlossen. Die Daten wurden in dafür spezialisierten Datenbanken gespeichert. 

Gemeinsam mit der Verwaltungsgemeinschaft wurden die potenziell abwärmerelevanten Unterneh-

men ausgewählt und zum Ausfüllen eines standardisierten Fragebogens aufgefordert. Die übrigen Ak-

teure (Energieversorgungsunternehmen, Schornsteinfeger u.a.) wurden individuell kontaktiert, um 

eine reibungslose Datenlieferung sicherzustellen. 

Eine Übersicht der erhobenen Energie- und Geodaten zeigt die untenstehende Tabelle 7. 
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Tabelle 7: Übersicht der erhobenen Daten 

Datentyp Datenbestandteile Detailgrad Bereitgestellt durch 

Energie- und Brennstoff-
verbrauch, 
Stromverbrauch für Heiz-
zwecke 

γ Art 
γ Menge 
γ Standorte 

Datenschutzkon-
form aggregiert 

Energieunternehmen 

Wärme- und Gasnetze γ Art 
γ Alter + Nutzungsdauer 
γ Lage + Leitungslänge 
γ Temperaturniveau (WN) 
γ Wärmeleistung (WN) 
γ Jährliche Wärmemenge 

Datenschutzkon-
form aggregiert 

Energieunternehmen 

Angaben zu Wärmeerzeu-
gungsanlagen 

γ Art 
γ Brennstoff 
γ Nennwärmeleistung 
γ Alter 

Datenschutzkon-
form aggregiert 

Bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger 

Gewerbe und öffentliche 
Gebäude 

γ Endenergieverbrauch 
γ Art der Wärmeenergie-

bedarfsdeckung 
γ Anteile EE und KWK 
γ Höhe und Art der anfal-

lenden Abwärme 

Gebäudegenau Öffentliche Hand, 
Gewerbe- und 
Industriebetriebe 

Geodaten zu 
Siedlungsstruktur 
Gebäudebestand 

γ ALKIS 
γ Flächennutzungsplan 

(FNP) 
γ geplante Neubaugebiete 
γ Siedlungsstruktur 
γ Gebäudetypologie 

Gebäudegenau Verwaltungsgemeinsch
aft, 
Beschaffung Auftrag-
nehmer 

Alle bereitgestellten und berechneten Daten wurden auf Plausibilität und Vollständigkeit überprüft. 

Fehlende oder fehlerhafte Daten wurden mit geeigneten Verfahren zunächst validiert und anschlie-

ßend korrigiert. 

Die gesamten Daten wurden in einer Datenbank erfasst, auf die ein webbasiertes Geoinformationssys-

tem (GIS) zugreifen konnte. Dies ermöglicht eine Visualisierung der Daten. Mittels unterschiedlicher 

Ebenen (Layer) konnten die Erkenntnisse grafisch nachvollziehbar dargestellt und überprüft werden. 
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5. Bestandsanalyse 

Dieses Kapitel stellt die im Rahmen der Wärmeplanung durchgeführte Bestandsanalyse dar.  

Bei einigen Karten ist zur besseren Erkennbarkeit nur ein Ausschnitt des Gebietes der 

Verwaltungsgemeinschaft bzw. nur eine Kommune dargestellt. In diesen Fällen finden sich vollum-

fassende Karten im digitalen Anhang dieses Berichtes. 

5.1. Methodik 

Zentraler Bestandteil der Bestandsanalyse ist die Bestimmung des derzeitigen Wärmebedarfs. Hierbei 

Ƴǳǎǎ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ 9ƴŘŜƴŜǊƎƛŜǾŜǊōǊŀǳŎƘ όǳƳƎŀƴƎǎǎǇǊŀŎƘƭƛŎƘ α²ŅǊƳŜǾŜǊπ

ōǊŀǳŎƘάύΣ ŘΦƘΦ ŘŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜƳŜƴƎŜ ŘƛŜ ȊΦ.Φ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŀǎƭŜƛǘǳƴƎ ƛƴǎ Iŀǳǎ ƎŜƭƛŜŦŜǊǘ ǿƛǊŘΣ ǳƴŘ ŘŜƳ ²ŅǊƳŜπ

bedarf, d.h. der Energiemenge die tatsächlich zur Beheizung benötigt wird. Der Unterschied zwischen 

beiden Energiemengen sind die Verluste des Heizkessels (oder im Falle einer Wärmepumpe die hinzu-

gezogene Umweltwärme). 

Bei den leitungsgebundenen Energieträgern Erdgas, Wärmenetz und (Wärme-)Strom wurden die Ver-

brauchsdaten der Energieversorgungsunternehmen (EVU) als Basis genutzt. Über einen angenomme-

nen mittleren jährlichen Kesselwirkungsgrad (= Jahresnutzungsgrad / JAZ) von i.d.R. 80 % wurde daraus 

der Wärmebedarf berechnet. Bei den Gasverbrauchsdaten erfolgte zudem die Umrechnung von 

Brennwert in Heizwert. 

Bei den nicht-leitungsgebundenen Heizsystemen (z. B. Ölheizungen) wurde folgende Methodik zur Ab-

schätzung von Wärmebedarf und Endenergieverbrauch angewandt: Wenn ein Endenergieverbrauch 

erhoben werden konnte, so wurde dieser über die Erzeugerverluste in den Wärmebedarf eines Gebäu-

des umgerechnet. Konnte kein Endenergieverbrauch erhoben werden, so wurde der Wärmebedarf 

von Wohngebäuden unter Verwendung der TABULA-Typologie des Instituts für Wohnen und Umwelt 

[IWU 2022] bestimmt. Die TABULA-Typologie, die in 13 europäischen Ländern entwickelt wurde, dient 

der gebäudetypologischen energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands: 

Mithilfe der Grundrisse aus den ALKIS-Daten, der Gebäudekubatur aus den LoD2-Daten und den zuge-

kauften Informationen des Gebäudealters wird eine beheizte Gebäudefläche abgeschätzt. Über typi-

sche Transmissionsverluste, Lüftungsverluste und den Warmwasserbedarf wird der Wärmebedarf bei 

Wohngebäuden berechnet. Für Nicht-Wohngebäude, bei denen der Endenergieverbrauch nicht erho-

ben werden konnte, wird aufgrund großer Schwankungsbreiten (z.B. bei Lagerhallen) kein Wärmebe-

darf festgelegt. Unbeheizte Nebengebäude wie Garagen und Schuppen wurden soweit möglich her-

ausgefiltert. 

Soweit nicht anders angegeben, ist in diesem Bericht der Endenergieverbrauch Wärme (umgangs-

ǎǇǊŀŎƘƭƛŎƘ α²ŅǊƳŜǾŜǊōǊŀǳŎƘάύ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ Bei den Karten zur Wärmedichte wird die dort übliche 

Darstellung des Wärmebedarfs genutzt. 
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Abbildung 4: Schema zur Bestimmung des Wärme- und Endenergiebedarfs 

Die Sektorzuordnung ist in untenstehender Tabelle 8 dargestellt. Sie erfolgte auf Basis der Gebäudety-

pen aus den ALKIS-Daten sowie ergänzend aus anderen Quellen wie z.B. den angeforderten Listen der 

Gebäude öffentlichen Eigentums. 

Tabelle 8: Sektorzuordnungen und Gebäudetypen 

Sektor Zugeordnete Gebäudetypen 

Wohnen Wohnhäuser, Wohnheime, Wohnmischnutzung 

GHD und Industrie Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie 

Öffentlich Alle Gebäude im kommunalen Eigentum 
Sowie weitere Gebäude für öffentliche Zwecke (z.B. Rathäuser, Schulen, 
IŀƭƭŜƴōŅŘŜǊΣ tƻƭƛȊŜƛƎŜōŅǳŘŜΣ Χύ 

Sonstige Private Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Hotel und Gastgewerbe, 
Religiöse Gebäude, private Museen oder Veranstaltungsgebäude 

 

 

5.2. Wärmebedarf 

Der gesamte Endenergiebedarf Wärme der Verwaltungsgemeinschaft VG Neusorg für das Referenz-

jahr 2023 liegt bei 82 GWh/Jahr.  
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5.2.1. Wärmedichte1 

Die Wärmedichte stellt die Summe des Wärmebedarfs in einem Quadrat mit einer Fläche von 100 m x 

100 m dar. Diese Darstellung ist besonders nützlich, um Gebiete mit einer hohen Wärmedichte darzu-

stellen, die daher für ein Wärmenetz geeignet sind. Ab einem Wert von 415 MWh/ha ist gemäß dem 

Leitfaden des KWW eine hohe Wärmenetz-Eignung gegeben. Untenstehende Abbildung 5 zeigt die 

Wärmedichte von VG Neusorg. 

 

Abbildung 5: Kartografische Auswertung der Wärmedichte 

  

 
1 Wie bei der Wärmedichte üblich, wird hier statt dem Endenergieverbrauch der Wärmebedarf dargestellt. 
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Des Weiteren kann die Wärmeliniendichte entlang der Straßenzüge berechnet werden. Üblicherweise 

werden Wärmenetze ab Wärmeliniendichten von etwa 700 - 1.000 kWh pro Trassenmeter realisiert. 

Unter Berücksichtigung der Wärmebedarfsreduktion bis 2040, dem Anschlussgrad von i.d.R. maximal 

80 % und den hinzukommenden Hausanschlussleitungen wurde in diesem Bericht ein Grenzwert von 

1.800 kWh/m gewählt, um potenziell für Wärmenetze geeignete Gebiete zu identifizieren. Dieser 

Grenzwert deckt sich mit den Annahmen des Leitfadens des KWW. Untenstehende Karte (siehe Abbil-

dung 6) zeigt die entsprechende Grafik für die Verwaltungsgemeinschaft. 

 

Abbildung 6: Kartografische Auswertung der Wärmeliniendichte entlang der Straßenzüge  
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5.2.2. Endenergie Wärme nach Energieträger 

Die erhobenen Daten von Energieversorgern und Schornsteinfegern ermöglichen eine Analyse des 

Wärmeverbrauchs nach Energieträgern (vgl. untenstehende Abbildung 7). In der 

Verwaltungsgemeinschaft Neusorg werden ca. 14 % des Wärmeverbrauchs durch Erdgas und 57 % mit 

Heizöl gedeckt. Wärmenetze machen einen Anteil von 3 % aus. Der Anteil erneuerbarer Wärmeversor-

gung2 liegt bei etwa 28 %. Damit basieren 72 % der Wärmeversorgung auf fossilen Energieträgern. 

Der αǳƴōŜƪŀƴƴǘŜά !ƴǘŜƛƭ ist dadurch bedingt, dass in der automatisierten Analyse nicht jedem Ge-

bäude(teil) ein Energieträger zugeordnet werden konnte. Dies ist u.a. durch zu grob aggregierte, feh-

lende oder lückenhafte Schornsteinfeger- oder Verbrauchsdaten verursacht. 

 

Abbildung 7: Endenergie Wärme (in GWh/a) nach Energieträgern 

Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben der verwendeten Kehrbücher konnte der Öl- und Bio-

masseverbrauch nur auf Gemeindeebene abgeschätzt werden. Dies erfolgte gemäß dem BISKO-Stan-

dard. Aus ebendiesem Grund ist auch die Erstellung einer aussagekräftigen Karte zum vorherrschen-

den Energieträger je Gebäudeblock aus den Kehrbuchdaten nicht möglich, weshalb stattdessen Daten 

aus Zensus 2022 verwendet wurden. 

  

 
2 Hierbei sind auch die erneuerbaren Anteile des dt. Strommixes und der Wärmenetz-Erzeugung berücksichtigt. 
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In untenstehender Abbildung 8 ist der Anteil je Energieträger als 100m-Gitter für Neusorg dargestellt. 

Eine Karte mit allen Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft ist im digitalen Anhang des Berichtes zu 

finden. Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass ein Großteil der Wärmeversorgung über den Energie-

träger Öl und damit fossil gedeckt wird. Holzartige Biomasse haben jedoch auch einen hohen Anteil, 

der in untenstehender Grafik über die grauen Anteile (Sonstiges) dargestellt wird. In Neusorg gibt es 

bereits auch schon einen erkennbaren Anteil an Wärmenetzen, die komplett durch erneuerbare Ener-

gieträger gedeckt werden. 

 

Abbildung 8: Kartografische Auswertung des Energieträgeranteils im 100m-Gitter. Quelle [Zensus 2022} 
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5.2.3. Endenergie Wärme nach Sektoren 

Die Aufteilung des Wärmeverbrauchs nach Sektoren zeigt, dass der überwiegende Anteil (ca. 80 %) des 

Wärmeverbrauchs auf den Sektor privates Wohnen entfällt. Der Sektor GHD (Gewerbe, Handel, Dienst-

leistungen) und Industrie benötigt ca. 17 %. Die öffentlichen Gebäude verursachen etwa 2 % des Wär-

meverbrauchs (s. Abbildung 9). 

 

 

Abbildung 9: Endenergie Wärme (in GWh/a) nach Sektoren  

Untenstehende Abbildung 10 zeigt die Energieträgerverteilung in den jeweiligen Sektoren. Es wird 

deutlich, dass der Sektoren Wohnen größtenteils öl- und biomasseversorgt sind, während GHD und 

Produktion zum größten Teil gasversorgt ist. 

 

Abbildung 10: Endenergie Wärme (in GWh/a) nach Energieträgern und Sektoren 
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5.3. Gebäudebestand 

5.3.1. Sektoren 

Die räumliche Verteilung der Gebäudesektoren ist in untenstehender Abbildung 11 dargestellt.  

  

Abbildung 11: Kartografische Auswertung der Gebäudesektoren 

 

5.3.2. Wohngebäudetyp 

Die Klassifizierung der Wohngebäudetypen erfolgte anhand der geometrischen Merkmale der Grund-

risse und Dachformen sowie der daraus abgeleiteten Attribute. Zur Ermittlung der Gebäudehöhen 

wurden 3D-Modelle (offizielle LOD2-Daten) herangezogen, aus denen wiederum die Anzahl der Stock-

werke abgeleitet wurde. 
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Einteilung nach Gebäudehöhe und Wohneinheiten 

¶ Hochhäuser werden als solche klassifiziert, wenn sie mindestens acht Stockwerke aufweisen. 

¶ Liegt die Höhe unterhalb dieser Grenze, erfolgt die Differenzierung anhand der geschätzten Anzahl 

der Wohneinheiten, die auf der geometrisch abgeleiteten Wohnfläche basiert:  

o Mehrfamilienhäuser: 3 bis 12 Wohneinheiten 

o Wohnblöcke: mehr als 12 Wohneinheiten 

¶ Gebäude mit maximal zwei Wohneinheiten werden abhängig von ihrer Lage weiter unterteilt:  

o Ein-/Zweifamilienhäuser 

o Doppel-/ Reihenhäuser 

 

Abbildung 12: Kartografische Auswertung der Gebäudetypen 
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5.3.3. Gebäudealter 

Die Daten zum Gebäudealter konnten bei einem externen Dienstleister zugekauft werden. Aufgrund 

von Ungenauigkeiten in den Datensätzen wurde für einige Gebäude das zugehörige Baualter aus dem 

Kurzgutachten der Wärmeplanung verwendet. Aus diesem Grund sind auch zahlreiche Gebäude einem 

ähnlichen Baualtersabschnitt zugeordnet. Die Auswertung zeigt, dass der überwiegende Anteil der Ge-

bäude in der VG Neusorg zwischen 1949 und 1978 gebaut wurde.  

So ist der Dämmstandard des größten Teils der Gebäude in der VG Neusorg höchstwahrscheinlich sehr 

niedrig. Es gibt also ein großes Potenzial für eine Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude in der 

Verwaltungsgemeinschaft. 

Die räumliche Verteilung des Baualters ist in der nachfolgenden Karte (Abbildung 13) dargestellt. 

 

Abbildung 13: Räumliche Darstellung der vorwiegenden Baualtersklassen in der VG Neusorg  
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Die Auswertung des Gebäudealters anhand der Zensus Daten aus 2022 zeigt ein ähnliches Bild auf 
(siehe Abbildung 14). So wurden laut Zensus insgesamt rund 67 % der Gebäude vor 1979 und somit 
vor der 1. Wärmeschutzverordnung gebaut. 

 

Abbildung 14: Baualter der Gebäude in der VG Neusorg 

 

5.3.4. Heizungsalter 

Zentrale Quelle der Heizungsalter sind die digitalen Kehrbücher der Schornsteinfeger. Die Kehrbuch-

daten konnten über das Bayerische Landesamt für Statistik bezogen werden, welches diese vor Daten-

lieferung nach Straßen aggregiert hat. Somit ist nur eine Auswertung der straßenweisen Mittelwerte 

möglich. Diese sind in nachfolgender Grafik (Abbildung 15) dargestellt. Das gesamt-Durchschnittsalter 

ŀƭƭŜǊ ²ŅǊƳŜǊȊŜǳƎŜǊ ¢ȅǇ αIŜƛȊƪŜǎǎŜƭά ƛƴ der Verwaltungsgemeinschaft wurde vom Bayerischen Lan-

desamt für Statistik wie folgt angegeben: 

- Neusorg: 27 Jahre für flüssige und 11,2 Jahre für gasförmige Brennstoffe 

- Ebnath: 26,4 Jahre für flüssige und 14,5 Jahre für gasförmige Brennstoffe 

- Pullenreuth: 26,7 Jahre für flüssige und 18,5 Jahre für gasförmige Brennstoffe 

- Brand: 27,2 Jahre für flüssige und 17,4 Jahre für gasförmige Brennstoffe  

Gemäß Umweltbundesamt erreichen Heizungen nach 15 bis 20 Jahren das Ende der erwartenden 

Lebensdauer und gelten dann als technisch veraltet.3 Es gibt weiterhin nur zwei Straßen mit einem 

durchschnittlichen Heizungsalter von unter 10 Jahren.  

 
3 https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-bauen/heizungstausch#--2 
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 Abbildung 15: Durchschnittliches Heizungsalter je Straßenzug. Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 

Eine zweckdienliche kartografische Darstellung des Heizungsalters ist aufgrund der vom bayerischen 

Landesamt für Statistik verwendeten Datenaggregierung nicht möglich. 
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5.4. Vorhandene Wärmeinfrastrukturen 

Derzeit gibt es in Neusorg ein Wärmenetz, welches 52 Gebäude versorgt. Die meisten davon sind 

Wohngebäude. Das Netz wird über eine Kombination aus Pelletkessel und einem Holzgas-BHKW be-

heizt. Gesamt werden in der Heizzentrale jährlich etwa 3 GWh/a Wärme erzeugt. Die Differenz zu dem 

im Kapitel 5.2.2 dargestellten Endenergiebedarf der Wärmenetze sind die Netzverluste (ca. 38 %).  

 

Die wichtigsten Informationen zu Wärmenetzen sind in untenstehender Tabelle 9 zusammengefasst: 

 
Tabelle 9: Eckdaten der bestehenden Wärmenetze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gasnetz gibt es nur im Kernort der Kommune Brand. Die Teile außerhalb des Kernorts und alle 

anderen Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft sind nicht am Gasnetz angeschlossen. Die Ausbrei-

tung des Gasnetzes und oben genannten Wärmenetzes ist in Abbildung 16 dargestellt. 

Netzbezeichnung Wärmenetz 
Neusorg 

Nummer 1 

Ortsteil Ortskern 

Netzbetreiber Stadtwerke  
Wunsiedel 

Alter des Netzes 11 Jahre 

Anzahl Anschlussnehmer 52 (77 erschlossen) 

Wärmelieferung 2.992 MWh 

Wärmeerzeuger 1  

     Typ 2x Pelletkessel 

     Wärmeleistung 900 kW 

Wärmeerzeuger 2  

     Typ Holzgas-BHKW 
(inkl. Holzvergaser) 

     Wärmeleistung 230 kW 
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 Abbildung 16: Vorhandene Wärme-Infrastruktur 
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5.5. Kraft-Wärme-Kopplung 

Gemäß Markstammdatenregister gibt es in der Verwaltungsgemeinschat Neusorg Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen (KWK)) mit einer thermischen Gesamtleistung von 1.231 kW (siehe Tabelle 10).  

Tabelle 10: Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in VG Neusorg 

KWK-
Anlagen 

Nennleistung 
Elektrisch 

Nennleistung 
Thermisch 

Vollbetriebs-
stunden 

Strom-
erzeugung 

Wärme- 
nutzung 

Bio- / Holzgas 1.090 kW 1.219 kW 4.310 h/a 4,7 GWh/a 2,2 GWh/a 
Erdgas u.a.    5 kW   12 kW 3.000 h/a 0,01 GWh/a 0,04 GWh/a 
Summe 1.095 kW 1.231 kW  4,7 GWh/a 2,2 GWh/a 

   

Bei Bio- und Holzgasanlagen werden die BHKWs in der Regel stromgeführt betrieben, d.h. der Fokus 

ƭƛŜƎǘ ŀǳŦ ŘŜǊ {ǘǊƻƳŜǊȊŜǳƎǳƴƎΣ ²ŅǊƳŜ ŦŅƭƭǘ ŀƭǎ αbŜōŜƴǇǊƻŘǳƪǘά ŀƴΦ 9ǘǿŀ нр % der erzeugten Wärme 

werden in der Biogasanalage selbst für Fermenterheizung u.a. benötigt. In Neusorg werden zudem 

etwa 1,9 GWh/a in Wärmenetzen über ein Holzgas-BHKW genutzt. Bei den anderen Biogasanlagen 

wurde die Stromerzeugung aus dem Energieatlas Bayern aus dem Jahr 2023 verwendet und über die 

installierte Leistung eine Anzahl an Vollbenutzungsstunden sowie thermischer Erzeugung berechnet. 

Aus insgesamt ca. 4,7 GWh/a Stromproduktion ergibt sich eine gemittelte Vollbenutzungsstundenzahl 

von etwa 4.310 h/a und eine produzierte Wärmemenge von ca. 5,2 GWh/a (hiervon 1,9 GWh/a aus 

o.g. Holzgasanlage). Es wurden keine Angaben zur derzeitigen Nutzung der anfallenden Wärme ge-

macht. Ausgehend von einer 10%-Nutzung zu Heizzwecken würden damit etwa 0,3 GWh/a genutzt 

werden. Somit beträgt die insgesamte Wärmenutzung aus Bio- und Holzgasanlagen in der Verwal-

tungsgemeinschaft Neusorg etwa 2,2 GWh/a.  

BHKWs in (Wohn-)Gebäuden und Wärmenetzen werden üblicherweise wärmegeführt betrieben. Sie 

laufen also nur, wenn auch Wärme benötigt wird ς die gesamte erzeugte Wärmemenge wird genutzt. 

Bei nur 5 kW elektrischer und 12 kW thermischer Leistung und 3.000 Vollbenutzungsstunden ergibt 

sich eine jährliche Stromerzeugung von 0,01 GWh und eine Wärmenutzung von 0,04 GWh der BHKWs 

in der gesamten Verwaltungsgemeinschaft. 

In Summe ergibt sich für die KWK-Anlagen in VG Neusorg eine Stromerzeugung von etwa 4,7 GWh 

elektrisch und eine Wärmenutzung von 2,2 GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fachgutachten 

Seite 35 

 

Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
Fachgutachten 
 
Maßnahmenkatalog kommunale Wärmeplanung - Entwurf 
 

 

Die Standorte der größeren KWK-Anlagen (ab ca. 30 kW) sind in folgender Abbildung 17 dargestellt.  

 

 Abbildung 17: Standorte der größeren KWK-Anlagen (ab 30 kW) 
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Die Biomasse-BHKWs sind zudem in untenstehender Karte (Abbildung 18) dargestellt. 

 

 Abbildung 18: Biomasse-BHKWs: Standorte und thermische Nennleistungen 
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5.6. Treibhausgas-Bilanz 

Für die VG Neusorg wurden für das Referenzjahr 2023 Treibhausgasemissionen von etwa 18.350 t CO2 

für die Wärmeerzeugung ermittelt. Entsprechend den Methodikvorgaben des Wärmeplanungsleitfa-

dens wurden keine CO2-Gutschriften für die Stromerzeugung berücksichtigt. Die Aufteilung der Treib-

hausgasemissionen auf die Sektoren ist in untenstehendem Diagramm (Abbildung 19) dargestellt. 

 

 

Abbildung 19: Treibhausgasbilanz der Wärmeversorgung 

 

5.7. Auswertungen der Unternehmensfragebögen  

In der VG Neusorg wurden gemeinsam mit der VG-verwaltung 10 potenziell abwärmerelevante Unter-

nehmen ausgewählt und angeschrieben. 6 Unternehmen haben geantwortet und den Abwärme-Fra-

gebogen ausgefüllt (Auswertung siehe Kapitel 6.4.2). Aus Datenschutzgründen können in diesem Be-

richt keine unternehmensspezifischen Details genannt werden. 
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6. Potenzialanalyse 

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden die Möglichkeiten/Potenziale zur Energieeinsparung im Ge-

bäudebestand sowie der Energieerzeugung für Wärme und Strom untersucht. Die Potenziale zeigen 

die Möglichkeiten auf, mit welchen Energieträgern eine zukünftige Versorgung mit Wärme erfolgen 

kann. 

Für die Potenzialanalyse wurden, basierend auf öffentlich zugänglichen Datenquellen, Studien und Ex-

perteninterviews, die technischen Potenziale der wichtigsten im Untersuchungsgebiet erschließbaren 

erneuerbaren Wärmequellen (bspw. Solarthermie und Holzenergie) ermittelt und räumlich visualisiert. 

Zugleich wurden die Potenziale an regenerativer Stromerzeugung (bspw. Photovoltaik und Windener-

gie) erhoben.4 

6.1. Erläuterung der Potenzialdefinitionen 

Als theoretisches Potenzial werden jene Potenziale bezeichnet, die in der betrachteten Region physi-

kalisch vorhanden sind, beispielsweise die gesamte Strahlungsenergie der Sonne oder die Energie des 

Windes auf einer bestimmten Fläche in einem definierten Zeitraum.  

 

Abbildung 20: Definition der Potenzialbegriffe 

Das Potenzial, das in einer technischen Anlage (z. B. Windturbine) nutzbar ist, wird als technisches 

Potenzial bezeichnet. Dieses wird in der durchgeführten Analyse pro Energiequelle bestimmt. Dabei 

handelt es sich um den Teil des theoretischen Potenzials, der unter Einbeziehung der rechtlichen Rah-

menbedingungen und technologischen Möglichkeiten nutzbar gemacht werden kann. Es ist somit als 

 
4 Als Basis für die Potenzialanalyse wurde eine stufenweise Eingrenzung der Potenziale vorgenommen, 

die an den Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung der KWW [KWW 2024] angelehnt ist. 

Theoretisch

Technisch

Wirtschaftlich

Erschließbar
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Obergrenze anzusehen. Einige Restriktionen innerhalb der Definition des technischen Potenzials sind 

jedoch gestaltbar (weiche Restriktionen). Andere Restriktionen sind jedoch gesetzlich oder technisch 

fest definiert und daher nicht gestaltbar (harte Restriktionen). Um die Bandbreite des Potenzials auf-

zuzeigen, wird das technische Potenzial weiter differenziert in: 

γ Bedingt geeignetes Potenzial unter Anwendung von ausschließlich harten Restriktionen: Die-
ses Potenzial stellt die zusätzlich verfügbare Energiemenge dar, wenn dem Natur- und Arten-
schutz der gleiche oder weniger Wert eingeräumt wird, wie bzw. dem Klimaschutz; beispiels-
weise indem Wind-, Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auch in Landschaftsschutz- und 
FFH-Gebiete errichtet werden. 

γ Gut geeignetes Potenzial unter Anwendung von harten und weichen Kriterien: Dieses Poten-
zial unterscheidet sich von dem αōŜŘƛƴƎǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭά ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ ŘŀŘǳǊŎƘΣ Řŀǎǎ 
dem Natur- ǳƴŘ !ǊǘŜƴǎŎƘǳǘȊ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ Ŝƛƴ αǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜǊ ±ƻǊǊŀƴƎά ŜƛƴƎŜǊŅǳƳǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ ǎƛŎƘ 
deshalb die verfügbare Fläche zur Nutzung von erneuerbaren Energien verringert. 

 

Abbildung 21: Kategorisierung des technischen Potenzials 

Wird dieses Potenzial unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weiter eingegrenzt, so spricht man 

vom wirtschaftlichen Potenzial. Dies beinhaltet Material- und Erschließungskosten sowie Betriebskos-

ten und erzielbare Energiepreise. Hierfür muss also definiert werden, was als wirtschaftlich erachtet 

wird.  

Die tatsächliche Umsetzbarkeit hängt von zusätzlichen Faktoren ab. Diese umfassen beispielsweise Ak-

zeptanz oder kommunale Prioritäten. Werden diese Punkte berücksichtigt, spricht man vom realisier-

baren Potenzial. 5ƛŜǎŜǎ ǿƛǊŘ ƘŅǳŦƛƎ ŀǳŎƘ ŀƭǎ αǇǊŀƪǘƛǎŎƘ ƴǳǘȊōŀǊŜǎ tƻǘŜƴȊƛŀƭέ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

Potenzialanalyse in der kommunalen Wärmeplanung 

Bei den hier dargestellten Potenzialen handelt es sich überwiegend um technische und wirtschaftliche 

Potenzialdarstellungen. 

Basierend auf dem Leitfaden der kommunalen Wärmeplanung der KWW [KWW 2024] wurden für die 

Potenzialbestimmung überwiegend Indikatorenmodelle benutzt (s. Abbildung 20). Hierbei werden alle 

Flächen analysiert und mit spezifischen Indikatoren (z. B. Windgeschwindigkeit oder solare Einstrah-

lung) versehen und bewertet. Die Schritte zur Erhebung des Potenzials sind folgende: 

1. Erfassung von strukturellen Merkmalen aller Flächen des Untersuchungsgebietes 

2. Eingrenzung der Flächen anhand harter und weicher Restriktionskriterien sowie weiterer tech-
nologiespezifischer Einschränkungen (beispielsweise Mindestgrößen von Flächen) 

3. Berechnung des jährlichen energetischen Potenzials der jeweiligen Fläche oder Energiequelle 
auf Basis aktuell verfügbarer Technologien 
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Abbildung 22: Grafische Darstellung des verwendeten Indikatorenmodells 

Die in den folgenden Unterkapiteln dargestellten Kartenausschnitte zeigen die Potenziale, die anhand 

der zur Verfügung stehenden Daten bestimmt wurden. In den ausgewiesenen Bereichen steht einer 

Nutzung nach aktuellem Kenntnisstand weder nach technischen noch nach wirtschaftlichen Kriterien 

etwas im Wege. Das bedeutet, dass auf diesen Flächen die Errichtung von PV-, Solarthermie- oder 

Windkraftanlagen nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien grundsätzlich möglich ist. Auch hier wer-

ŘŜƴ ŘƛŜ ƻΦ ƎΦ .ŜƎǊƛŦŦŜ αƎŜŜƛƎƴŜǘŜǎ tƻǘŜƴȊƛŀƭά ǳƴŘ αōŜŘƛƴƎǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜǎ tƻǘŜƴȊƛŀƭά ŀƴƎŜǿŜƴŘŜǘ ǳƴŘ ŘŀǊπ

gestellt. Die ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ǎǘŜƭƭŜƴ ƴƛŎƘǘ Řŀǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αǊŜŀƭƛǎƛŜǊōŀǊŜά tƻǘŜƴȊƛŀƭ ŘŀǊΦ {ƻ ǎƛƴŘ 

bspw. einige Potenzialflächen auf derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Eine Nut-

zungsänderung und eine Bereitschaft der Flächeneigentümer, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen, 

wurde im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung nicht geprüft. Das realisierbare Potenzial liegt 

deshalb niedriger als die nachfolgend dargestellten Potenziale. 

6.2. Solarthermie 

Bei der Solarthermie wird die Strahlung der Sonne genutzt, um über Solarkollektoren (z. B. Röhrenkol-

lektoren oder Flachkollektoren) direkt Wärme auf einem Temperaturniveau zwischen 80 °C und 400 °C 

zu erzeugen.  

6.2.1. Freiflächen 

Zur Bestimmung der Flächen für Freiflächen-Solarthermie und Freiflächen-PV wurde die Potenzialana-

lyse des Energie-Atlas Bayern des bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) als Basis genutzt. Dort 

wurden die Potenzialflächen werden basierend auf einheitlichen bayerischen Vorgaben und Geodaten 

aus unterschiedlichen Quellen (für Details siehe Kriterienkatalog αt±-CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴƪǳƭƛǎǎŜά 9ƴŜǊƎƛŜ-Atlas 

Bayern) bestimmt. Beim Kriterienkatalog wurden u.a. die vom StMB mit StMUV und StMWi abge-

stimmten Hinweise zur "Standorteignung" (Stand 12.03.2024) berücksichtigt, sofern passende Geoda-

ten für die genannten Flächen in einem bayernweiten Standard verfügbar sind. In untenstehender Ab-

bildung 23 lässt sich beispielhaft die Klassifizierung der Schutzgebiete als Kriterium für die Bestimmung 

von Freiflächen-Potenzialen betrachten:  

 

Abbildung 23: Beispielhafter Ausschnitt aus dem Kriterienkatalog der PV-Potenzialanalyse des Energieatlas Bayern  (Bereich 
Naturschutz) Ȋǳ ŘŜƴ 5ŀǘŜƴǎŅǘȊŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘƛŜ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ αt±-CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴƪǳƭƛǎǎŜά ŜƛƴƎŜŦƭƻǎǎŜƴ ǎƛƴŘ ό{ǘŀƴŘΥ олΦлпΦнлнпύΦ 
Quelle: Energie-Atlas Bayern, LfU 
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LƳ ōŜŘƛƴƎǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭ ǎƛƴŘ ŀǳŎƘ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ αǿŜƛŎƘŜǊŜƴά {ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜƴ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ όǎƛŜƘŜ 

α²ŜƛŎƘŜ wŜǎǘǊƛƪǘƛƻƴǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴά ƛƳ ǾƻǊƛƎŜƴ Unterkapitel). Im gut geeigneten Potenzial sind hingegen 

nur Flächen außerhalb von Schutzgebieten enthalten.  

Die Solarthermie-CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴ ǎƛƴŘ Ŝƛƴ α{ǳōǎŜǘά ŘŜǊ t±-Freiflächen. Das bedeutet, es sind grundsätzlich 

die gleichen Flächen, aber es wurden zusätzlich alle Flächen herausgefiltert, welche mehr als 500 m 

von Wärmenetz-Eignungsgebieten entfernt liegen. Über einen pauschalen spezifischen Ertrag von 

2 GWh pro Hektar und Jahr wurde anschließend die Potenzialhöhe ermittelt. 

Aus den ermittelten Potenzialen wurden zudem die anteiligen Flächen in privilegierten Gebieten ge-

mäß BauGB (wie auch bei PV-Freiflächen, siehe dort) bestimmt. Hierfür wurde die zugehörige Pla-

nungsgrundlage aus dem Energie-Atlas Bayern verwendet (200 m Randstreifen gemessen vom äuße-

ren Rand der Fahrbahnen von Autobahnen und Schienenwegen mit mindestens zwei Hauptgleisen). 

Die Flächengrößen in der gesamten Gemarkung sind in untenstehender Tabelle 11 dargestellt. Die 

räumliche Verteilung ist zudem in untenstehender Karte (siehe Abbildung 24) dargestellt. Gemäß Ener-

gieatlas wurde ein bedingt geeignetes Potenzial (gelbe Flächen) von insgesamt 298 ha identifiziert. 

Wenn der Kriterienkatalog aus Neusorg (maximal 4,16 % der landwirtschaftlichen Fläche für Solarener-

gie) für die komplette VGM angewendet werden würde, ergäbe sich ein Potenzial von maximal 100 ha 

für Solarthermie. Von der maximalen Fläche wurde die bereits genutzte Fläche für bestehende und 

konkret geplante PV-Freiflächen (ca. 18 ha) (siehe Kapitel 6.7.1) abgezogen. Innerhalb der BauGB Pri-

vilegierung sind insgesamt 14 ha gut geeignet (gemäß Kriterienkatalog Energieatlas). Beim gut geeig-

neten Potenzial handelt es sich um eine theoretisch verfügbare Menge an Solarthermie-Potenzialen.  

Für die VG Neusorg ergibt sich somit ein Solarthermie-Freiflächenpotenzial von etwa 377 GWh/a (gut 

geeignet) bis 596 GWh/a (bedingt geeignet). 

Realistisch nutzbar wäre eine Auslegung anhand des Wärmeverbrauchs in den ausgewiesenen Wär-

menetzeignungsgebieten (siehe Kapitel 7.3).  

Tabelle 11: Potenzialflächen Freiflächen-Solarthermie 

Flächen in Hektar Gesamte Gemar-
kung 

Kriterienkatalog VG 
(abzüglich PV-Freiflächen) 

BauGB-Privilegierung 
(200 m) 

Gut geeignet 189 ha max. 100 ha 14 ha 

Bedingt geeignet 
(inkl. gut geeignet) 

298 ha max. 100 ha 31 ha 

fett markiert = in Potenzialanalyse ausgewiesen 
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Abbildung 24: Karte der Solarthermie-Freiflächen-Potenziale 
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6.2.2. Dachflächen 

Die Potenzialhöhe der Solarthermie-Dachflächen kann über die von der KEA-BW (Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg GmbH) angegebenen Nutzungsfaktoren für PV- und Solarther-

mie-Dachanlagen sowie der im Energie-Atlas Bayern ermittelten Potenzialhöhe und beanspruchten 

Fläche für PV-Dachanlagen errechnet werden. Nach KEA-BW kann angenommen werden, dass bei allen 

Gebäuden über 50 m² Grundfläche 25 % der Grundfläche als Dachfläche für Solarthermie und 50 % für 

PV-Aufdachpotenziale genutzt werden können. Zusätzlich kann für Solarthermie-Dachanlagen mit ei-

nem flächenspezifischen Ertragswert von 400 kWh / m² (Dachfläche) gerechnet werden. Die bean-

spruchte Fläche für das technische PV-Dachpotenzial kann (wie auch die Potenzialhöhe) dem Misch-

Ǉǳƭǘ {ǘǊƻƳ ƛƳ α9ƴŜǊƎƛŜƳƛȄ .ŀȅŜǊƴ ǾƻǊ hǊǘά ŜƴǘƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴ όŦǸǊ 5Ŝǘŀƛƭǎ ȊǳǊ aŜǘƘƻŘƛƪ ǎƛŜƘŜ ȊǳƎŜπ

hörige Information zur Berechnung). Anschließend wird die beanspruchte Fläche mit den oben er-

wähnten Nutzungsfaktoren von PV auf Solarthermie umgerechnet (halbiert), um schlussendlich das 

jährliche Wärmeerzeugungspotenzial mit dem o.g. flächenspezifischen Ertragswert (400 kWh / m²) zu 

bestimmen. 

Da im Rahmen dieser Potenzialermittlung nicht ermittelt werden kann, ob es auf den einzelnen Ge-

bäuden bauliche, statische oder sonstige weitere Einschränkungen gibt, wurden die Aufdachpotenziale 

(Solarthermie und PV) zunächst als αbedingt geeignetά klassifiziert. Es wird davon ausgegangen, dass 

нκо ŘŜǊ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭŦƭŅŎƘŜƴ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊōŀǊ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ αƎǳǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘά ǎƛƴŘΦ Der Abgleich des So-

larthermie-Ertrages mit dem Wärmebedarf der Gebäude erfolgt im Rahmen der Szenarioentwicklung 

(siehe dortiges Kapitel). Bei den Potenzialen für Solarthermie und PV ist zu beachten, dass beide Po-

tenziale nicht gleichzeitig voll ausgeschöpft werden können, da dafür die gleichen Flächen zu Grunde 

liegen.  

Für die Verwaltungsgemeinschaft Neusorg ergibt sich ein Solarthermie-Dachpotenzial von 36 GWh/a 

(gut geeignet) bis 54 GWh/a (bedingt geeignet). Die räumliche Verteilung des Potenzials lässt sich in 

der Abbildung 34 der PV-Dachpotenziale erkennen. 

  



 

 

 

Fachgutachten 

Seite 44 

 

Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
Fachgutachten 
 
Maßnahmenkatalog kommunale Wärmeplanung - Entwurf 
 

6.3. Biomasse und Abfallstoffe 

Über die Angaben der Forst Ebnath (Waldholz), der Kommunen (Grüngut) und der Statistik kommunal 

2023 (Hausmüll und Biogas) konnten Potenzialhöhen für Biomasse und Abfallstoffe ermittelt werden, 

die in nachfolgender Tabelle (siehe Tabelle 12) dargestellt sind. Die Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 

hat eine Waldfläche von etwa 4.466 Hektar und eine landwirtschaftliche Fläche von etwa 2.831 Hektar. 

Tabelle 12: Biomasse-Potenziale 

Potenzialart Angaben bzw. Annahmen Potenzial bei energetischer 
Nutzung (Wärme) 

Kurzeinschätzung 
Nutzbarkeit 

Waldholz 
 

Derzeitige energetische Nut-
zung: 5.761 Festmeter pro Jahr 

ca. 12,7 GWh/a Geeignet  

 Mögliche zusätzliche Nutzung:    
etwa 12.500 Schüttraumeter 
Waldrestholz 

ca. 11,3 GWh/a Geeignet  

 Nutzung des gesamten jährli-
chen Zuwachses von 10 Festme-
ter pro ha und Jahr zu energeti-
schen Zwecken 

ca. 98,3 GWh/a Bedingt geeignet  

Grüngut  349 Tonnen/Jahr ca. 1,0 GWh/a Bedingt geeignet  

Biogas Landwirtschaftliche Fläche ges. 
mit Umrechnungsfaktoren 5 

ca. 52,4 GWh/a Wärme 
sowie  
ca. 43,7 GWh/a Strom 

Bedingt geeignet 

(10 % gut geeignet) 

Hausmüll  0,156 t pro Einwohner und Jahr 
[DBU], 5.932 Einwohner  

ca. 1,0 GWh/a Wärme 
sowie  
ca. 0,4 GWh/a Strom 

Bedingt geeignet  

 

Aus den Angaben der Forst Ebnath konnte eine derzeitige Nutzung für die komplette Verwaltungsge-

meinschaft abgeschätzt werden. Dabei wurde anhand der kompletten Waldfläche gemäß Statistik 

kommunal (2023), der Angabe zum jährlichen Zuwachs (Forst Ebnath), einer durchschnittliche Ern-

tequote gemäß Bundeswaldinventur (0,86) und einem Energieholz Anteil von 15 % eine derzeitige Nut-

zung ermittelt. Als gut geeignet wurde die Angabe der Forst Ebnath zum zusätzlichen Potenzial des 

Waldrestholzes genutzt. Zum gut geeigneten Potenzial des Waldholzes kommt noch ein nachhaltig 

nutzbares Biogaspotenzial hinzu. Dieses entspricht einer Nutzung von 10 % der landwirtschaftlichen 

Flächen zum Anbau von Energiepflanzen. Insgesamt beträgt das gut geeignete Potenzial 29,2 GWh/a, 

von denen derzeit bereits 12,7 GWh/a genutzt werden. Das maximal technische Biomasse-Potenzial 

(holzartig) zur Wärmeerzeugung liegt bei etwa 152,7 GWh/a ς bei dem allerdings der gesamte jährliche 

Zuwachs des Waldes ausschließlich energetisch und alle landwirtschaftlichen Flächen für Biogas ge-

nutzt werden würden. Zum theoretisch verfügbaren maximalen Biomasse- und Abfallpotenzial kom-

men zusätzlich die Potenziale aus Grünschnitt, Biomüll und Hausmüll hinzu (bedingt geeignet). 

 

 
5 Umrechnungsfaktoren für Biogas: https://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen 
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Das maximale technische Potenzial zur Stromerzeugung mit Biogasanlagen beträgt 43,7 GWh/a. Hier 

würden jedoch auch wieder alle landwirtschaftlichen Flächen zur Biogaserzeugung verwendet werden. 

Bei einer nachhaltigen Nutzung von etwa 10 % der Flächen würde sich ein gut geeignetes technisches 

Biogaspotenzial von etwa 4,4 GWh/a ergeben. Die derzeitige Stromerzeugung aus Biogasanlagen in 

der VG beträgt etwa 5 GWh/a. Dabei werden ggf. auch Anbauflächen auf Nachbargemeinden genutzt. 

Insbesondere beim Biomassepotenzial können zukünftig Nutzungsänderungen entstehen, wodurch 

Stoffströme vermehrt in die energetische Nutzung gelangen können. Eine Abschätzung dieser Entwick-

lung kann nicht durchgeführt werden, da dies von vielen unbekannten Faktoren abhängt. 

6.4. Abwärme 

In untenstehender Abbildung 25 sind die Abwärmepotenziale der VG räumlich dargestellt.  

 

Abbildung 25: Karte der Abwärmepotenziale in der VG Neusorg 



 

 

 

Fachgutachten 

Seite 46 

 

Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
Fachgutachten 
 
Maßnahmenkatalog kommunale Wärmeplanung - Entwurf 
 

Die einzelnen Potenziale werden in den folgenden Abschnitten erläutert. 

6.4.1. Abwasser 

Die Wärme des Abwassers kann entweder direkt in den Gebäuden, in den Abwassersammlern oder 

am Kläranlagen-Auslauf genutzt werden. Bei allen Nutzungen vor der Kläranlage muss darauf geachtet 

werden, dass die Mindesttemperatur in der Kläranlage nicht unterschritten wird. Somit herrscht eine 

Nutzungskonkurrenz zwischen verschiedenen potenziellen Entnahmestellen, die je nach Einzugsradius 

der Kläranlage auch auf unterschiedlichen Gemarkungen liegen können. 

In der Verwaltungsgemeinschaft Neusorg befinden sich insgesamt drei Kläranlagen. Gemäß den Infor-

mationen des Energieatlas Bayern gehören alle Kläranlagen der Größenklasse 2 an und sind somit für 

maximal 5.000 Einwohner ausgelegt. Die Kläranlagen in Ebnath und Brand sind zudem für maximal 

2.000 Einwohner ausgelegt. Auf Basis der Richtwerte, dass eine sinnvolle Abwärmeauskopplung ab 

10.000 angeschlossenen Einwohnern (oder einem Trockenwetterabfluss von min. 10 l /s) gegeben sein 

könnte, wurde kein Wärmepotenzial am Auslauf der Kläranlagen als geeignet ermittelt. 

Für das Kanalnetz in der Verwaltungsgemeinschaft konnten nur Abschnitte für die Kommunen Brand 

und Pullenreuth erhoben werden. Wie schon bei den Kläranlagen wurde auf Basis der geringen Ein-

wohnerzahl als auch Durchmesser einer abwärmefähigen Kanalhaltungen von min. 800 mm konnte 

kein geeignetes Wärmepotenzial im Kanalnetz der Verwaltungsgemeinschaft identifiziert werden. 

Für eine zukünftige Nutzung möglicher Abwärme aus dem Kanalnetz wären neben der Mindestgröße 

auch Messungen zum Trockenwetterabfluss an geeigneten Stellen notwendig. 

 

6.4.2. Unvermeidbare Abwärme Industrie 

Die Abwärmepotenziale aus der Industrie wurden über Fragebögen und der Plattform für Abwärme 

erhoben. Im Rahmen dieser Datenerhebung nur von einem Unternehmen eine konkrete Abwär-

memenge übermittelt, die sich zwar im Hochtemperaturbereich befindet, in der Menge jedoch gerin-

ger als 1 GWh ist. Das gleiche Unternehmen hat auch Interesse geäußert, die angegebenen Abwär-

memengen auszukoppeln. Weitere Abwärmepotenziale konnten nicht erhoben werden. Somit wird im 

Rahmen der Wärmeplanung von einem Potenzial von etwa 0,4 GWh Hochtemperatur-Abwärme aus-

gegangen. Eine weitere Identifikation und Erschließung von Abwärmepotenzialen erfordert eine tie-

fergehende technisch-wirtschaftliche Untersuchung in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Unterneh-

men, als dies im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung möglich war. 

Tabelle 13: Ergebnisse der Unternehmensumfrage 

Kategorie Anzahl 

Angeschriebene abwärmerelevante Unternehmen 10 

Ausgefüllte Fragebögen 6 

Unternehmen mit hohem Abwärmepotenzial (über 1 GWh) 0 

Unternehmen mit geringem oder unsicheren Abwärmepotenzial 0 

Interesse, Abwärme auszukoppeln 1 
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6.4.3. Abwärme Biogasanlagen 

Aufgrund von fehlenden Angaben der Biogasanlagenbetreiber konnte keine konkret verfügbare 

Menge an Abwärme aus Biogasanlagen identifiziert werden. Ausgehend von einer derzeitigen Nutzung 

von 10 % zur Beheizung der umliegenden Gebäude sowie 25 % zum Eigenbedarf der Biogasanlage 

(grobe Annahmen) würden in etwa 2 GWh/a als mögliche Abwärme zur Verfügung stehen. 

Eine Konkretisierung der Potenzialhöhe und Prüfung der möglichen Anbindung erfordert eine tiefer-

gehende technisch-wirtschaftliche Untersuchung in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Anlagenbe-

treibern, als dies im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung möglich war. 

In Summe ergibt sich für die VG ein Abwärmepotenzial aus Industrie und Biogas von etwa 0,4 GWh/a. 

6.4.4. Elektrolyseure 

Bei der Erzeugung von Wasserstoff über große Elektrolyseure entstehen enorme Abwärmepotenziale: 

Etwa 20 - 25 % der elektrischen Leistung kann als Abwärme mit einem Temperaturniveau von ca. 50 - 

55 °C nutzbar gemacht werden. Die Abwärme bietet sich entsprechend zur Speisung kalter Nahwär-

menetze oder zur Einbindung in warme Nahwärmenetze an. Aus diesem Grund sollte die lokale Was-

serstofferzeugung und die Wärmenetzplanung immer gemeinsam gedacht werden ς und die Standorte 

von Elektrolyseuren dort geplant werden, wo deren Abwärme auch sinnvoll genutzt werden kann. Zu-

dem könnten Elektrolyseure auch Teil innovativer Stromversorgungs- und Netzstabilisierungsprojekte 

sein und somit die Wirtschaftlichkeit von lokal produzierten Wasserstoff erhöhen, welcher für lokal 

ansässige Unternehmen attraktiv ist. 

In der Verwaltungsgemeinschaft sind derzeit keine bestehenden großen Elektrolyseure oder diesbe-

zügliche Planungen bekannt. Bei entsprechenden Planungen sollte die Wärmenutzung stehts mitge-

dacht werden. Zum Potenzial der Wasserstoffnutzung siehe dortiges Potenzialkapitel. 
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6.5. Geothermie 

Geothermie kann über unterschiedliche Technologien nutzbar gemacht werden (siehe untenstehende 

Abbildung 26). Auf diese wird in den kommenden Abschnitten eingegangen. 

 
Abbildung 26: Verschiedene Technologien zur Nutzung von Geothermischen Potenzialen. Quelle: Fraunhofer IEG 

 

6.5.1. Tiefe Geothermie 

Unter tiefer Geothermie versteht man die Nutzung geothermischer Energie, welche über Tiefenboh-

rungen erschlossen wird. Tiefe Geothermie beginnt bei einer Bohrtiefe von über 400 m und Tempera-

turen über 20 °C, üblicherweise wird allerdings ab einer Bohrtiefe von über 1.000 m und Temperatur 

ab 60 °C von tiefer Geothermie gesprochen. Für die Wärmenutzung werden zumeist hydrothermale 

Systeme, bei denen warmes/heißes Wasser aus tiefen Grundwasserleitern zur Speisung von Nahwär-

menetzen genutzt wird, eingesetzt. Bei Temperaturen über 100 °C ist grundsätzlich eine Verstromung 

möglich. 

Gibt es keine Thermalwasservorkommen in ausreichend großen Tiefen, ist nur die Nutzung von pet-

rothermaler Geothermie möglich. Dazu zählt beispielsweise das Hot-Dry-Rock-Verfahren, bei dem mit 

hohem Druck künstliche Risse im kristallinen Grundgestein erzeugt werden. Ein anderer Ansatz ist die 

Bohrung eines geschlossenen Wärmetauschers in großer Tiefe. Im bayrischen Geretsried startete 2023 

ein derartiges Pilotprojekt, bei dem in von Bohrungen in 4,5 Kilometer Tiefe viele horizontale Stränge 

ausgehen, die jeweils mehr als drei Kilometer lang sind. Aufgrund der enorm hohen Bohrlängen sind 

solche Projekte aber nur in sehr großem Maßstab und in Kombination mit Stromerzeugung wirtschaft-

lich darstellbar. 
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Technisch gesehen ist (petrothermale) Tiefe Geothermie also nahezu überall möglich und von der 
Energiemenge her theoretisch nahezu unbegrenzt ς aber mit hohen Investitionssummen verbunden. 
 
Für hydrothermale Wärmegewinnung weist der bayerische Geothermie-Atlas im Bereich der Gemar-

kungen der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft kein Gebiet mit günstigen Verhältnissen (s. Ab-

bildung 24) aus. Zur Abschätzung des Potenzials an petrothermaler tiefer Geothermie sind vertiefte 

Untersuchungen notwendig. 

 

 

Abbildung 27: Geothermie-Atlas Bayern, Potenzial Tiefe Geothermie6 

  

 
6 UmweltAtlas Bayern ς Bayerisches Landesamt für Umwelt: www.umweltatlas.bayern.de. 
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6.5.2. Oberflächennahe Geothermie 

Im Vergleich zur tiefen Geothermie benötigt die oberflächennahe Geothermie mit maximal 400 m 

deutlich geringere Bohrtiefen. Für die wirtschaftliche Errichtung werden im privaten Bereich jedoch 

meist Tiefen von 100 m nicht überschritten. Bei der oberflächennahen Geothermie reicht die geför-

derte Wärme des Untergrunds nicht für eine direkte Nutzung aus. Eine Wärmepumpe verwendet die 

geothermisch im Jahreszyklus nahezu konstante Untergrundtemperatur von etwa 10 °C und hebt diese 

auf übliche Vorlauftemperaturen von 35 °C bis 60 °C an. Der Vorteil einer Wärmepumpe im Betrieb 

mit oberflächennaher Geothermie im Vergleich mit einer Luft-Wärmepumpe ist eine höhere Jahresar-

beitszahl und damit ein geringerer Stromverbrauch aufgrund der konstanteren Temperatur des Unter-

grunds im Vergleich zur Umgebungsluft. 

Die oberflächennahe Geothermie kann über drei Arten erschlossen werden: Erdwärmekollektoren, 

Erdwärmesonden und Grundwasserbrunnen. Erdwärmesonden entnehmen dem Untergrund in einem 

geschlossenen Kältekreislauf mit senkrechten, 10 bis 400 m tiefen Bohrungen die Wärme. Bei der Ver-

wendung eines offenen Systems wird Grundwasser über eine bis zu 50m tiefe Bohrung einem Brunnen 

entnommen, der Wärmepumpe zugeführt und an anderer Stelle des Grundstücks über eine zweite 

Bohrung zurückgeführt. Erdwärmekollektoren entnehmen dem Untergrund in wenigen Metern Tiefe 

(meist knapp unterhalb der Frostgrenze) über flächig verlegte Rohre die Wärme. 

Die folgenden Karten (Abbildung 28, Abbildung 29, Abbildung 30) stammen aus dem Umweltatlas Bay-

ern und geben eine Übersicht zur Standorteignung der oberflächennahen Geothermie (a), den Bohrri-

siken und Störungszonen (b) und der Gesteinsausbildung bis 100 m Tiefe (c). Die Nutzung von Erdwär-

mekollektoren und -sonden ist in den vier Kernorten der Verwaltungsgemeinschaft größtenteils mög-

lich. Die Nutzung von Grundwasserwärmepumpen bietet sich vor allem in Ebnath an, ist jedoch auch 

in den anderen Kommunen entlang der Gewässerlinien möglich. 



 

 

 

Fachgutachten 

Seite 51 

 

Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
Fachgutachten 
 
Maßnahmenkatalog kommunale Wärmeplanung - Entwurf 
 

a) Übersicht zur Standorteignung der oberflächennahen Geothermie: 

 

Abbildung 28: Standorteignung für Erdwärmekollektoren, -sonden und Grundwasserwärmepumpen 
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b) Übersicht zu Störungszonen und Bohrrisiken bis 100 m Tiefe: 

  

Abbildung 29: Störungszonen und Bohrrisiken für den Bau von Erdwärmesonden 
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c) Gesteinsausbildung bis 100 m Tiefe: 

 

Abbildung 30: Gesteinsausbildung bis 100 m Tiefe 
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d) Potenzialhöhe Erdsonden 

Die Technische Universität München (TUM) hat im Auftrag des bayrischen Landesamtes für Umwelt 

(LfU) eine bayernweite Potenzialanalyse von Erdwärmesonden durchgeführt. Diese basiert im Wesent-

lichen auf den verfügbaren Einschätzungen der Wärmeleitfähigkeiten im Untergrund, die vom LfU er-

mittelt wurden, sowie auf den Begrenzungen der Bohrtiefen. Bei den Bohrtiefenbegrenzungen ist an-

zumerken, dass für einige wenige Teilflächen noch keine Bestimmung vorlag. Hier wurde eine Begren-

zung unter Verwendung von Bohrdaten geschätzt und definiert. Bei mehr möglichen Sonden pro Flur-

stück wurde das Potenzial auf eine Sondengallerie mit maximal 20 Einzelsonden beschränkt. Die ange-

gebenen Potenziale berücksichtigen die in Bayern geltenden Vorschriften und Einschränkungen für die 

Nutzung der oberflächennahen Geothermie, wie zum Beispiel Schutzgebiete, Bohrtiefenbegrenzungen 

und Abstandsregelungen. Details zur Methodik können dem Abschlussbericht der TUM entnommen 

werden.7 Für die VG Neusorg wurden auf Basis dieser Methode folgende Potenzialhöhen ermittelt: 

Tabelle 14: Potenzialhöhen Erdsonden 

 Minimales Potenzial 
 (1 Erdsonde je geeignetem Flurstück) 

Maximales Potenzial  
(bis zu 20 Erdsonden je geeignetem Flurstück) 

Anzahl Sonden 2.164 34.339 

Entzugsleistung  11.722 kW 182.050 kW 

Wärmepotenzial8  27,1 GWh/a 421,3 GWh/a 

 

Im Mittel ergibt sich für VG Neusorg aus diesen Daten eine maximale Entzugsleistung von 27 Watt je 

Meter Erdsonde und eine durchschnittliche Bohrtiefenbeschränkung von 201 Meter.  

  

 
7 TUM Abschlussbericht:  Bayernweite, räumlich detaillierte Bestimmung des umsetzbaren Potenzials der ober-
flächennahen Geothermie zur Einbindung in den Energie-Atlas Bayern 
8 Inklusive Wärmepumpenstrom. Angenommene Jahresarbeitszahl: 4,5 

https://www.cee.ed.tum.de/fileadmin/w00cbe/hydro/Pictures/pic_projects/EnergieAtlas/EAB_Abschlussbericht_final_20240408.pdf
https://www.cee.ed.tum.de/fileadmin/w00cbe/hydro/Pictures/pic_projects/EnergieAtlas/EAB_Abschlussbericht_final_20240408.pdf
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Die untenstehende Karte (Abbildung 31) zeigt die räumliche Verortung der ermittelten Erdsondenpo-

tenziale. Flächen, die innerhalb von Ausschlussgebieten liegen, diese schneiden, unbebaut sind oder 

(gemäß LfU) eine maximal zulässige Bohrtiefenbegrenzung von 0 m haben sind nicht in die Ermittlung 

der Potenzialwerte miteingeflossen und unterliegen je nach Situation vor Ort einer Einzelfallprüfung. 

 

Abbildung 31: Verortung der von der TUM ermittelten Erdsonden-Potenziale für VG Neusorg 
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6.6. Umweltwärme 

6.6.1. Oberflächengewässer 

In der VG Neusorg konnte ein kleines Umweltwärmepotenzial der Fichtelnaab als Niedertemperatur-

Wärmequelle für Wärmepumpen im Ortsteil Trevesen identifiziert werden (s. Tabelle 15). Die hier be-

rechneten Wärmemengen stellen nur eine erste, sehr grobe Potenzialabschätzung dar, bei der Aspekte 

wie Gewässerschutz nur sehr eingeschränkt berücksichtigt wurden. 

Flüssen kann i.d.R. nur maximal 5 % der Abflussmenge entnommen werden. Es wurde angenommen, 

dass der Fichtelnaab an einer Stellen 5 % ŘŜǎ αƳƛǘǘƭŜǊŜƴ bƛŜŘǊƛƎǿŀǎǎŜǊŀōŦƭǳǎǎŜǎά όabvύ ŜƴǘƴƻƳƳŜƴ 

wird und dieser Teilvolumenstrom um 5 Kelvin abgekühlt wird. Der MNQ an der Messstelle kann im 

Gewässerkundlichen Dienst Bayerns des bayerischen Landesamts für Umwelt eingesehen werden. 

Über eine Vollbenutzungsstundenanzahl von 4.400 h/a ergibt sich hieraus ein Potenzial der Wärme-

nutzung aus Flüssen von etwa 2,4 GWh/a. 

Tabelle 15: Potenzielle Wärmenutzung aus Flüssen 

Fluss Abflussmenge 
(MNQ) 

Mögliche Entzugsleistung 
(je Entnahmestelle) 

Wärmemenge 
(je Entnahmestelle) 

Anzahl Ent-
nahmestellen 

Fichtelnaab 0,528 m3/s 553 kW 2,4 GWh/a 1 

 

Da keine geeigneten Seen (Mindestgröße 5 ha) in der Verwaltungsgemeinschaft identifiziert werden 

konnten, ergibt sich somit ein Wärmepotenzial der Oberflächengewässer von etwa 2,4 GWh/a.  

6.6.2. Luft 

Da die Umgebungsluft als Wärmequelle im Prinzip unbegrenzt verfügbar ist, wurde dieses Potenzial im 

Rahmen der Wärmeplanung nicht quantifiziert.  
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6.7. Photovoltaik 

6.7.1. Freiflächen 

Wie bereits im zu den Solarthermie-Freiflächenpotenzialen beschrieben, wird auch das PV-Freiflächen-

ǇƻǘŜƴȊƛŀƭ ǸōŜǊ ŘƛŜ αt±-CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴƪǳƭƛǎǎŜά ŘŜǎ 9ƴŜǊƎƛŜ-Atlas Bayern ermittelt. Details zur Methodik 

und den Datenquellen können der zugehörigen Methodikbeschreibung des bayerischen Landesamts 

für Umwelt entnommen werden.  

Neben der PV-CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴƪǳƭƛǎǎŜΣ ŘƛŜ ŘƛŜ tƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ αōŜŘƛƴƎǘά ǳƴŘ αƎǳǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘά ƪƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊǘ 

(siehe Kapitel Solarthermie-Freiflächen), werden auch die anteiligen Flächen innerhalb der PV-Förder-

kulisse nach EEG und die privilegierten Flächen gemäß BauGB über die hierfür vorhandene Daten-

grundlage im Energie-Atlas Bayern ermittelt. Während bei EEG-Förderkulisse die Potenziale längs von 

Autobahnen und Schienenwegen in einer Entfernung von bis zu 500 m bestimmt werden, gibt die 

BauGB-Privilegierung einen Überblick der Potenziale in einem Abstandskorridor von 200 m längs von 

Autobahnen und Schienenwegen mit mindestens zwei. Beide Informationen werden vom bayerischen 

Landesamt für Umwelt (LfU) automatisiert auf Grundlage der verfügbaren Geodaten erstellt. 

Untenstehende Tabelle 16 zeigt die identifizierten Potenzialflächen für Freiflächen-PV: 

Tabelle 16: Potenzialflächen Freiflächen-PV 

Flächen in Hektar Gesamte Ge-
markung 

In EEG-Förder- 
kulisse (500 m)  

BauGB-Privilegie-
rung (200 m) 

Kriterienkatalog VG 
Neusorg 

Gut geeignet 1.147 ha 144 ha 63 ha max. 118 ha 

Bedingt geeignet 
(inkl. gut geeignet) 

2.410 ha 328 ha 119 ha max. 118 ha 

fett markiert = in Potenzialanalyse ausgewiesen 

Für die komplette Verwaltungsgemeinschaft (landwirtschaftliche Fläche insgesamt 2.831 ha) ergibt 

sich maximal ein bedingt geeignetes Potenzial von 2.410 ha. Die Gemeinde Neusorg hat über einen 

beschlossenen Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaik die maximal nutzbare Fläche auf 4,16 % 

der landwirtschaftlichen Fläche begrenzt. Bei Anwendung dieser Beschränkung auf die komplette VGM 

würde sich ein Potenzial von 118 ha oder 86 GWh/a ergeben. Da die anderen Kommunen der VGM 

keinen maximalen Anteil in ihren Kriterienkatalogen festgelegt haben, wurde das bedingt geeignete 

Potenzial gemäß Energieatlas Bayern identifiziert. Bei einer 10%-Nutzung des Potenzials könnten bis 

zu 241 ha erschlossen werden, die als gut geeignetes Potenzial ausgewiesen wurden. Insgesamt 

können über die Methodik des Energieatlas bis zu 1.147 ha als gut geeignete Flächen in der VGM 

identfiziert werden. Zusätzlich zu den bereits 3 GWh/a bestehenden PV-Freiflächenanlagen kann mit 

dem Projekt Bürgersolarpark Neusorg (bei Wernersreuth) ein Potenzial von etwa 10,3 GWh/a (14 ha) 

konkret erschlossen werden. Zudem konnten 63 ha identifiziert werden, die gemäß Energieatlas gut 

geeignet sind und sich zeitgleich in EEG und BauGB privilegierten Bereichen befinden. Hieraus ergibt 

sich ein Somit hat die komplette VGM ein bedingt geeignetes Potenzial von 1.767 GWh/a und ein gut 

geeignetes Potenzial von insgesamt 177 GWh/a. 

Bei den Flächenpotenzialen aus dem Energieatlas BY ist für Solarthermie und PV zu beachten, dass 

beide Potenziale nicht gleichzeitig voll ausgeschöpft werden können, da dafür die gleichen Flächen zu 

Grunde liegen.  
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Die ermittelten Flächen aus dem Energieatlas sind in untenstehender Abbildung 32 dargestellt. 

 

Abbildung 32: Karte der PV-Freiflächen-Potenziale 

 

6.7.2. Parkplatz-PV 

Neben möglichen Potenzialen auf Freiflächen bieten sich auch Parkplätze als technische Potenzialflä-

che an. Diese unterscheiden sich zur PV-Freifläche dadurch, dass sie sich ausschließlich auf bereits vor-

handene Parkplätze erstrecken und über eine Überdachung mit PV-Modulen belegt werden können. 

Die Parkplätze wurden anhand von ALKIS- und Open Street Map (OSM)-Daten identifiziert sowie deren 

Fläche bestimmt. Anschließend wurde die Anzahl der Parkplätze mit einer min. Größe von 1.000 m² 

bestimmt und mit einer durchschnittlich installierbaren Leistung von 300 kWp pro Parkplatz multipli-

ziert. Zuletzt wurde eine jährliche Stromerzeugung von 1.000 kWh/kWp angesetzt. Diese Kennwerte 

wurden auf Basis der durchschnittlich installierten Parkplatz-PV Leistung im Marktstammdatenregister 

(MaStR) und anhand von Faktoren wie der Wirtschaftlichkeit, nicht nutzbaren Verkehrsflächen, beste-

henden Parkmöglichkeiten für hohe Fahrzeuge etc. gewählt. Grundsätzlich können auch kleinere Park-

platzflächen mit PV-Modulen überdacht werden. Da in der Praxis jedoch nur selten der komplette 

Parkplatz überdeckt wird, können hier nur geringe PV-Leistungen installiert werden. Zudem muss 

standortbezogen vor allem die Wirtschaftlichkeit bei hohen Investitionskosten der Überdachung in Re-

lation zu realisierbaren PV-Erträgen geprüft werden. Ein entscheidender Faktor der Wirtschaftlichkeit 
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ist ein möglichst hoher Anteil an direkt vor Ort nutzbarem Strom. Untenstehende Tabelle 17 zeigt die 

Anzahl sowie das ermittelte Stromerzeugungspotenzial auf, jeweils unterteilt in Parkplätze mit Daten-

quelle ALKIS (öffentliche Parkplätze) und zusätzlich in OSM enthaltene (private) Parkplätze. Das sich 

hieraus ergebende Potenzial von insgesamt etwa 4 GWh/a wurde als bedingt geeignet klassifiziert und 

zum bedingt geeigneten Potenzial der PV-Freiflächen addiert. 

Tabelle 17: Potenzialhöhen Parkplatz-PV 

Parkplatz-Art Anzahl große Parkplätze 
(> 1.000 m2) 

Stromerzeugungspotenzial 
(bei 300kWp PV je Parkplatz) 

Öffentliche Parkplätze 
(Quelle Alkis-Daten) 

5 1,5 GWh/a 

Private Parkplätze 
(Quelle OSM9) 

7 2,1 GWh/a 

 

Die räumliche Verteilung der Parkplatzflächen ist in folgender Karte (Abbildung 33) dargestellt: 

 

Abbildung 33: Karte der für PV-Parkplatz geeigneten Flächen 

 
9 Parkplätze, die bereits in den ALKIS-Daten enthalten sind, wurden hier nicht berücksichtigt. 
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6.7.3. Dachflächen (PV) 

Für die Bestimmung der Potenziale der Aufdach-PV wurde die entsprechende Potenzialanalyse des 

Energieatlas Bayern genutzt. Die dortigen Berechnungen basieren auf dem 3D-Gebäudemodell von 

Bayern. Für die Einstrahlungsanalyse wurden Wetterdaten von PVGIS des EU Science Hub verwendet. 

Details zur Methodik können im Energie-Atlas Bayern in der dazugehörigen Information zur 

.ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǎ aƛǎŎƘǇǳƭǘǎ {ǘǊƻƳ αEnergiemix Bayern vor Ortά ŜƴǘƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ  

Für die VG Neusorg ergibt sich ein PV-Aufdachpotenzial von 29 GWh/a (gut geeignet) bis 44 GWh/a 

(bedingt geeignet). Wie bereits beschrieben, nutzen die PV-Aufdachpotenziale die gleichen Flächen 

wie die Solarthermie-Dachpotenziale. Eine volle Ausschöpfung beider Potenzialhöhen ist daher nicht 

möglich. Wie schon bei den Solarthermie-Dachpotenzialen wird davon ausgegangen, dass 2/3 der be-

ǎǘƛƳƳǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭŦƭŅŎƘŜƴ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊōŀǊ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ αƎǳǘ ƎŜŜƛƎƴŜǘά ǎƛƴŘ. 

Die Aufdach-Potenzialhöhen (PV und Solarthermie) sind in folgender Tabelle 18 zusammengefasst: 

Tabelle 18: Höhe der Aufdach-Potenziale 

Aufdach-Potenziale Gut geeignet Bedingt geeignet 

Solarthermie   36 GWh/a   54 GWh/a 

Photovoltaik   29 GWh/a   44 GWh/a 

 

  

https://www.energieatlas.bayern.de/kommunen/mischpult
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Für die Bestimmung der räumlich verteilten PV-Aufdachpotenziale wurde ein Berechnungsmodell 

erstellt, das die Eignung der solaren Stromerzeugung für Gebäudedächer darstellt und bewertet. Mit 

Hilfe von hochgenauen Höhendaten (Laserscanpunktwolken oder LoD2-Modelle) und Grundrissdaten 

aus ALKIS wurden u.a. Dachneigung, Exposition und Größe der einzelnen Hausdächer berechnet. 

Anschließend wurde die solare Einstrahlung unter Berücksichtigung von Abschattungseffekten auf 

ermittelten Dachflächen errechnet und in Kombination mit technischen Daten zu Solarmodulen die 

Potenzialhöhe bestimmt. Die Verteilung lässt sich in folgender Karte (siehe Abbildung 34) erkennen: 

 

Abbildung 34: Karte der Potenzialhöhen der Aufdach-PV. Zur besseren Erkennbarkeit ist nur ein Ausschnitt dargestellt 
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6.8. Windenergie 

Derzeit befinden sich gemäß Energieatlas Bayern keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für die Nut-

zung von Windenergie in der Verwaltungsgemeinschaft. In der aktuellen Fortschreibung der Regional-

planung wurden jedoch vom Planungsverband potenzielle Zonen vorgeschlagen, zu denen die be-

troffenen Gemeinderäte Stellung bezogen haben. Dabei ist eine Fläche im Westen von Brand und im 

Nordosten von Neusorg eingeschränkt nutzbar. Auf Basis dieser Stellungsnahmen könnten in den ver-

bleibenden Zonen in etwa 4 Windkraftanlagen platziert werden. Über den Standortertrag in 140 m 

Höhe (Quelle: Energieatlas) wurden Energieerzeugungspotenziale für diesen Standort bestimmt. Bei 

einem Rotordurchmesser von 148 m und einer Nennleistung von 5 MW könnten aus den verbleiben-

den Zonen in etwa 59 GWh/a erzeugt werden (gut geeignetes Potenzial). Falls alle verbleibenden Zo-

nen vom Planungsverband als Vorranggebiete ausgewiesen werden, d.h. auch Zonen genutzt werden 

würden, bei denen der jeweilige Gemeinderat die Fläche abgelehnt hat, könnten insgesamt bis zu 11 

Windkraftanlagen in etwa 143 GWh/a erzeugen (bedingt geeignetes Potenzial). Die betroffenen zu-

sätzlichen Zonen würden sich innerhalb von Neusorg und Pullenreuth befinden. Die Anzahl möglicher 

Standorte wurde mithilfe von Abstandsellipsen (700 m zum Hauptwind aus südwestlicher Richtung 

und 400 m zum Nebenwind) quantifiziert. Der Planungsverband legt voraussichtlich zum Ende des Jah-

res 2025 die Ergebnisse vor, sodass die Ergebnisse nicht mehr im kommunalen Wärmeplan berücksich-

tigt werden können. Die Potenziale für Windenergie sollten so explizit in der zukünftigen Aktualisie-

rung des Wärmeplans berücksichtigt werden. 

Eine kartografische Darstellung der Zonen ist aufgrund der Ungewissheit über die final verbleibenden 

Flächen in der Fortführung der Regionalplanung nicht möglich. Diese können bei Veröffentlichung bzw. 

Fortschreibung des Regionalplans eingesehen werden.  

6.9. Wasserkraft 

Auf der Verwaltungsgemeinschaft befinden sich laut Marktstammdatenregister derzeit Wasserkraft-

anlagen mit einer Nennleistung von 501 kW. Ausgehend von einer durchschnittlichen Vollbenutzungs-

stundenzahl von 4.600 ergibt sich eine derzeitige Stromerzeugung von 2,3 GWh/a. Der Energieatlas 

kein zusätzliches Ausbaupotenzial aus.  
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6.10. Wasserstoff 

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft und als Schlüsselelement der Energiewende, dem eine 

große Bedeutung für die Erreichung der nationalen Klimaziele zugerechnet wird10. Wasserstoff kann 

dabei in unterschiedlichsten Sektoren wie bspw. im Verkehr, in der Chemie-, Glas- und Stahlindustrie, 

aber auch im Energie- und Wärmesektor eingesetzt werden. Wird Wasserstoff dabei klimafreundlich 

bspw. mittels Elektrolyse hergestellt, hat er das Potenzial, die CO2-Emissionen in den unterschiedlichen 

Sektoren deutlich zu verringern. Zusätzlich bieten insbesondere Elektrolyseure die Möglichkeit als fle-

xible Last die schwankende Erzeugung von PV- und Windenergieanlagen auszugleichen und somit Ab-

schaltungen von EE-Anlagen zu vermeiden.  

Die nationale Wasserstoffstrategie (2020) und deren Fortschreibung (2023) formulieren ambitionierte 

Ziele wie bspw. den Aufbau von nationalen Elektrolysekapazitäten von 10 GW Leistung, der Anpassung 

des regulatorischen Rahmens und dem Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes bis 203011. Letzteres 

wurde im Oktober 2024 genehmigt und bietet somit zukünftig die Basis für einen nationalen Wasser-

stoffmarkt sowie eine Versorgung speziell von industriellen (Groß-)Abnehmern12.  

Bei der Nutzung von Wasserstoff zur Dekarbonisierung einzelner Sektoren werden aufgrund der aktu-

ell noch deutlich höheren Kosten gegenüber Erdgas voraussichtlich vor allem jene Anwendungsfelder 

als erste Wasserstoff nutzen, bei denen die Differenzkosten am niedrigsten sind und/oder die sich nicht 

elektrifizieren lassen. Diverse Studien weisen in diesem Zusammenhang vor allem auf den Verkehrs-

sektor oder die Glas- und Stahlindustrie hin. Auch wenn entsprechende Branchenverbände wie der 

DVGW regelmäßig den Wert des deutschen Gasverteilnetzes betonen, wird eine Nutzung von Wasser-

stoff in der Wärmeversorgung von Gebäuden zum aktuellen Zeitpunkt oftmals kritisch gesehen, da hier 

andere klimaschonende und kostengünstigere Alternativen bestehen13. Zudem gibt es bisher keine po-

litischen und wirtschaftlichen Anreize, Wasserstoff in der Wärmeversorgung einzusetzen. Sollte Was-

serstoff in Zukunft in großen Mengen und zu deutlich niedrigeren Kosten zur Verfügung stehen, würde 

sich diese Einschätzung entsprechend ändern.  

Eine Neubauleitung des im Oktober 2024 genehmigten Wasserstoffkernnetzes soll in regionaler Nähe 

zur Verwaltungsgemeinschaft verlaufen (siehe Abbildung 35). Trotz der Nähe wird das Thema Wasser-

stoff für die Wärmeversorgung in der VGM voraussichtlich keine relevante Rolle spielen, da es hier 

keine größeren Industriebetriebe gibt und zudem die Einwohnerdichte vergleichsweise gering ist.  

 

 
10 Vgl. Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland 
seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann - Zusammenfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralität, 
Agora Energiewende und Agora Verkehrswende 
11 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Dossiers/wasserstoffstrategie.html 
12 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Wasserstoff/Kernnetz/start.html 
13 Vgl. u.a. Potenzialatlas Power to Gas, dena, 2016 
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Abbildung 35: Das im Oktober 2024 genehmigte Wasserstoffkernnetz mit einer Gesamtleitungslänge von 9.040 km im südli-
chen Teil Deutschlands 

  

Verwaltungsgemeinschaft Neusorg 
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6.11. Einspar-Potenziale 

6.11.1. Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden 

Die Sanierung des Gebäudebestands reduziert den Wärmebedarf deutlich. Das Sanierungspotenzial 

der Wohngebäude für VG Neusorg ist in untenstehender Karte (Abbildung 36) räumlich dargestellt. 

Zur Abschätzung des maximalen Sanierungspotenzials wurde für alle Wohngebäude eine ganzheitliche 

energetische Sanierung der Gebäudehülle und ein Wechsel auf eine moderne Heizungsanlage ein si-

muliert. Dieses maximale Potenzial ist in untenstehender Balkengrafik dargestellt. Es ergibt sich eine 

Reduktion von 42 % oder 28 GWh/a.14 

 

 

Abbildung 36: Einsparpotenzial bei ganzheitlicher Sanierung aller Wohngebäude 

  

 
14 Eventuelle Abweichung zu den Zahlen im Kapitel 5 Bestandsanalyse ergeben sich dadurch, dass für diese Be-
rechnung ausschließlich die über die Gebäudekubaturen errechneten Bedarfswerte genutzt werden. 
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Untenstehende Karte (Abbildung 37) zeigt die räumliche Verteilung: Dunkelgrüne Gebäudeblöcke ha-

ben das größte Potenzial zur Verbesserung der Energieeffizienz. Diese Bereiche können bei der zukünf-

tigen Auswahl von Sanierungsgebieten berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 37: Räumliche Darstellung des Einsparpotenzials bei ganzheitlicher Sanierung aller Wohngebäude  

 

6.11.2. Prozesswärme Industrie und Gewerbe 

Auch im Bereich der Prozesswärme gibt es signifikante Einsparpotenziale, die aber im Rahmen der 

Wärmeplanung nicht näher quantifiziert werden können. Die für die VG Neusorg genutzten Einspar-

faktoren sind im Verbrauchsszenario in Kapitel 9.1 dargestellt. Die Studie des Zentrums für Sonnen-

energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg [ZSW 2017] rechnet zum Beispiel mit Ein-

sparungen bis 2050 von 37 Prozent für Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und 29 Prozent für die In-

dustrie.  
































































































































